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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessd ehdotetaan sdddettdviksi uusi sdhkoturvallisuuslaki. Ehdotetulla lailla on tarkoitus
panna tiytintdon Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjénnitedirektiivi ja Euroopan parla-
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mentin ja neuvoston sdhkdmagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjénnitedirektii-
vi ja sdhkomagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa Euroopan unionissa toteu-
tettavaa laajaa tuotesdéintelyuudistusta.

Direktiiveihin perustuvan sddntelyn lisdksi ehdotettuun lakiin siséltyisi myds kansallista sdhko-
turvallisuussédéntelya. Esitetylld lailla varmistettaisiin sdhkdlaitteistojen rakentamisen seké séh-
kolaitteiden ja sdhkdlaitteistojen kdyton aikainen turvallisuus. Laissa sdddettdisiin sdhkolaitteis-
tojen rakentamista seké séhkolaitteistojen ja sédhkolaitteiden huoltamista, korjaamista ja tarkasta-
mista koskevista vaatimuksista, sdhkdalan toistd ja niiden valvonnasta seké sdhkdvahinkojen kor-
vaamisesta. Voimassa oleva sdhkdturvallisuuslaki sekd sen nojalla annettu alemmanasteinen
lainsdddéantd kumottaisiin. Sdhkoturvallisuuslainsdéddnnon kokonaisuudistus on pédasiassa lain-
saddantotekninen uudistus ja sisdllollisida muutoksia on ehdotettu rajallisesti.

Lisdksi esityksessd ehdotetaan muutettavaksi erditd tuoteryhmié koskevista ilmoitetuista laitok-
sista annettua lakia siten, ettd hissiturvallisuuslaki, painelaitelaki, rdjahdysvaarallisissa tiloissa
kéytettiviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjérjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettu
laki, rdjéhteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu laki ja sdhkoturvallisuuslaki kuuluisivat
yleislain soveltamisalaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyviksymistd muutettuna.

Keskeinen sisdlto. Ehdotetun sddntelyn myGtd voimassa oleva sdhkdturvallisuuslaki (410/1996)
ja sen nojalla annettu alemmanasteinen lainsdéddiantd kumoutuvat. Uudella siéntelylld toimeen-
pannaan kansallisesti EMC- ja pienjadnnitedirektiivi. Tavoitteena on varmistaa sdhkdlaitteiden ja
-laitteistojen vaatimustenmukaisuus ja vapaa liikkuvuus seké sahkdlaitteiden ja -laitteistojen kéy-
ton aikainen turvallisuus seké sdhkdlaitteistojen rakentamisen turvallisuus. Lisdksi péivitetddn
vastikddn sdddetty erditd tuoteryhmié koskevista ilmoitetuista laitoksista annettu laki yhdenmu-
kaiseksi tuoteturvallisuussdintelyn kokonaisuuden kanssa.

Vaikutukset. Talousvaliokunta toteaa, ettd kysymyksessd on pidasiallisesti EU-lainsdddannon
kansallista toimeenpanoa merkitsevd kokonaisuus, jossa kansallista harkintavaltaa on hyvin vi-
hén. Valiokunta katsoo tdtd harkintaa kdytetyn tarkoituksenmukaisella tavalla, eiki silld ole eri-
tyistd huomauttamista valituista sdéntelyratkaisuista erdité perustuslakivaliokunnankin esiin nos-
tamia muutostarpeita lukuun ottamatta. Ehdotettujen muutosten my6té kansallinen saddosviite-
kehyksemme ldhentyy muiden sisémarkkinoilla toimivien jésenvaltioiden vastaavia sdédnnoksié,
minké voidaan arvioida sujuvoittavan tavaroiden ja palveluiden liikkuvuutta. Talousvaliokunta
painottaa ehdotettujen muutosten teknistd luonnetta nostaen — esimerkinomaisesti — erityisen
huomion kohteeksi sédhkolaitteistoluokitukseen ehdotetut muutokset havainnollistamaan esitetty-
jen muutosten luonnetta ja vaikutuksia toimijoille.
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Sdhkolaitteistoluokitus. Sdhkolaitteistoluokituksesta on nykyisin sdédetty sdhkdlaitteistojen
kiyttoonotosta ja kéytdstd annetussa kauppa- ja teollisuusministerion péaétoksesséd (517/1996).
Voimassa olevan séédntelyn ongelmaksi on koettu sen monimutkaisuus. Luokituksen perusjako
koskee kokonaisia rakennuksia tai tehdaskiinteistdjé tai vastaavia. Kuitenkin erityistilat on nyky-
sadntelyssé luokiteltu erikseen. Télloin rakennuksen osana olevan yksittdisen tilan tai huoneen
méédrdaikaistarkastusvili voi olla eri kuin muulla rakennuksella. Ehdotetun sdhkoturvallisuuslain
mukaan rakennus tai kiinteistd tarkastetaan jatkossa kokonaisuutena. Jos rakennuksessa olisi
edelld mainittuja erityistiloja, ne tarkastettaisiin samanaikaisesti muun rakennuksen kanssa. Li-
sdksi tarkastussyklejd yhdenmukaistetaan sééntelykokonaisuutta lapileikkaavasti.

Siséllollisen vaikeaselkoisuuden ohella voimassa olevan sédéntelyn puutteena on ollut sen sijoit-
tuminen ministerion paétoksen tasolle. Késilld olevassa hallituksen esityksessd onkin lukuisia
kohtia siirretty alemmanasteisesta sddntelysté sdhkoturvallisuuslakiin.

Talousvaliokunta pitdd ehdotettuja muutoksia oikeansuuntaisena kehityksené seké tarkastuksia
tekevien ettd tarkastusten kohteena olevien tahojen kannalta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 39/2016 vp. Perustuslakivaliokunta on antanut talous-
valiokunnalle lausuntonsa késilld olevasta hallituksen esityksestd kiinnittden huomiota viran-
omaisten toimivaltuuksiin, erityisesti kotirauhan piirissa tehtéviin tarkastuksiin. Talousvaliokun-
ta esittdd hallituksen esitystd muutettavan néiltd osin yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin
selvitetylld tavalla.

Perustuslakivaliokunta on liséksi todennut, ettei EU:n perusoikeuskirjassa turvattu kotirauhan
suoja ole kaikilta osin yhteneviinen perustuslain 10 §:n 3 momentin kanssa. Se ei esimerkiksi si-
sdlld Suomen perustuslain kaltaista kvalifioitua lakivarausta, minkd vuoksi EU-sdéntelyé on toi-
sinaan vaikea ongelmitta sovittaa yhteen Suomen valtiosddnnon kanssa. Néisté syisté perustusla-
kivaliokunta on katsonut, ettd valtioneuvoston tulee tehda selvitys kotirauhan perustuslainsuojas-
ta ja sen rajoittamisesta Euroopan unionissa ja sen eri jdsenvaltioissa sekd mahdollisista sdénte-
lyn uudistamistarpeista. Selvityksessd olisi kiinnitettéva erityistd huomiota myds sithen, missé
maéérin EU-lainsdadéntdon siséltyvid tarkastustoimivaltuuksia ylipdétadn arvioidaan kotirauhan
suojaan liittyvisté ldhtokohdista unionisdintelyd valmisteltaessa. Talousvaliokunta yhtyy perus-
tuslakivaliokunnan nikemykseen téllaisen selvityksen tarpeellisuudesta.

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Sahkoturvallisuuslaki

3 §. Soveltamisalaa koskevat rajoitukset. Valtioneuvoston yleisistunto on 12.10.2016 antanut
hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta seké
erdiksi sithen liittyviksi laeiksi (HE 187/2016 vp). Erddnd muutoksena puolustusministeridlle
sdddettdisiin asetuksenantovaltuus antaa asetuksella tarkempia sdinnoksid maanpuolustuksen
kannalta erityissuojattavista kohteista, miké selkeyttdisi viranomaisten toimivallan jakoa etenkin
viranomaistarkastuksiin liittyen. Talousvaliokunta esittd4, ettd ehdotetussa sahkoturvallisuuslain
3 §:n 2 momentissa siirryttédisiin kdyttdméan yhdenmukaisesti HE 187/2016 vp:ssé kédytetyn ter-
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minologian mukaisesti termid maanpuolustuksen kannalta erityissuojattava kohde. Termin voi-
daan katsoa kuvaavaan paremmin niitd kohteita, joita erityistoimivaltuus koskee.

Muutos on tekninen, eiki silld ole sddnnoksen asialliseen sisdltoon vaikutuksia.

41 §. Sdhkélaitteiston kiyttoonotto ja kiyttoonoton rajoittaminen. Perustuslakivaliokunta
on kasilld olevaa hallituksen esitystd koskevassa lausunnossaan (PeVL 39/2016 vp — HE 116/
2016 vp) kiinnittinyt huomiota lakiehdotuksen 41 §:44n. Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettd
sdannoksen perusteella on vaikea ennakoida, millaisin kriteerein arvioidaan, onko ratkaistava on-
gelma odotettavissa. Talousvaliokunta toteaa lainkohdan — sanamuotoineen — perustuvan di-
rektiiviin, eikd se nédin ollen mahdollista direktiivid pidemmaélle menevéa tulkintaa. Talousvalio-
kunta ehdottaa kuitenkin, ettd sddntelyssa kéytetddn téllaisessakin, direktiivin tarkkaan rajaamas-
sa tapauksessa mahdollisimman selkedd kielellistd ilmaisua, mink& vuoksi se ehdottaa 41 §:n 3
momentin 1 kohtaa muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"Sahkdturvallisuusviranomainen saa rajoittaa sdhkolaitteiston kéyttdonottoa ja kiyttdd, jos:

1) méaédrityssd kohteessa ilmenee tai on perustellusti odotettavissa ilmenevén sidhkomagneettista
yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; tai"

81 §. Laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyviksymisen peruuttaminen. Perustuslakiva-
liokunta on edelld mainitussa lausunnossaan kiinnittényt huomiota myds saman lakiehdotuksen
81 §:44n katsoen — ja viitaten my0s aiempiin kannanottoihinsa (PeVL 20/2006 vp, PeVL 27/
2010 vp) — ettd 81 §:n sdédntelyad laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyviksymisen peruuttami-
sesta on oikeasuhtaisuusvaatimuksen johdosta tarkistettava siten, ettd hyviaksymisen peruuttami-
nen tulee kysymykseen ainoastaan silloin, jos laitos tai valtuutettu tarkastaja ei ole korjannut
olennaisia tai vakavia puutteita, rikkomuksia tai laiminlyonteja.

Talousvaliokunta katsoo, ettd ehdotettua lainkohtaa on syyta tdydentéd perustuslakivaliokunnan
lausunnon mukaisesti.

91 §. Oikeus tehdi tarkastuksia. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan edelleen kiinnitta-
nyt huomiota saman lakiehdotuksen 91 §:4én. Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettd pykélan 2
momenttia on muutettava siten, ettd siitd kdyvét riittdvan tdsmaéllisesti ilmi ne perusoikeuksien
turvaamiseen liittyvit seikat (esimerkiksi ihmisten eldmén ja turvallisuuden suojaaminen), joi-
den valvomiseksi tarkastusvaltuudet ovat vélttdméttomid ja joiden valvomiseksi tarkastus voi-
daan perustelujen mukaan toimittaa.

Perustuslakivaliokunta on korostanut myos tarkastusvaltuuksien oikeasuhtaisuuteen liittyvia ky-
symyksid: oikeasuhtaisuuden vaatimus edellyttdd lisdksi, ettd sdédntelyd tdsmennetidén koske-
maan tilanteita, joissa on konkreettinen ja perusteltu epily toisten ihmisten perusoikeuksien vaa-
rantumisesta. Tarkastusoikeuden kdyttdimisen kynnysté on korotettava esimerkiksi vaatimuksel-
la siitd, ettd on todennékdisia syitd epdilla tiloissa olevan sdhkdlaitteen tai -laitteiston aiheuttavan
vakavaa hiiriotd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla. Téllaiset muutokset ovat edellytyksené la-
kiehdotuksen késittelemiselle tavallisen lain sdatimisjarjestyksessa.
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Perustuslakivaliokunta on viranomaisten toimivaltuuksia koskevaa siéntelyi arvioidessaan pité-
nyt ldhtokohtana kuitenkin myos sité, ettd sdéntely on merkityksellistd perustuslain 2 §:n 3 mo-
mentissa vahvistetun oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Julkisen vallan kéyton tulee kyseisen lain-
kohdan mukaan perustua lakiin, ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
Julkisen vallan kdyton tulee olla aina palautettavissa eduskunnan sddtdmaéssé laissa olevaan toi-
mivaltaperusteeseen. Lailla sddtdmiseen taas kohdistuu yleinen vaatimus lain tismaéllisyydestd ja
tarkkuudesta. Témén johdosta talousvaliokunta katsoo, ettd 1. lakiehdotuksen 91 §:n 2 moment-
tia on syyté tdsmentdd siten, ettd siitd kdy nimenomaisesti ilmi, ettd pysyvéisluonteiseen asumi-
seen kéytettyihin tiloihin voidaan ulottaa tarkemmin mairittelemittomien valvontatoimenpitei-
den asemesta vain 1 momentissa sdddetty tarkastus.

Hallituksen esityksessa esitettyji perusteluja tdydentddkseen talousvaliokunta tuo esille myds tar-
peen suojata elinkeinonharjoittamisen vapautta. Esimerkki EMC-héirididen aiheuttamasta hai-
tasta voisi olla tilanne, jossa kotonaan tydskentelevin henkilon tietoliikenneyhteydet eivit toimi-
si héirion vuoksi, jolloin tdimaé estdisi henkilon oikeuden elinkeinon harjoittamiseen. Myds elin-
keinovapauden suojaamiseksi tehtivit tarkastukset pysyvéisluonteiseen asumiseen tulee sisillyt-
tdd sddnnokseen.

95 §. Pakkokeinot. Pykiliassd sdddetddn sdhkoturvallisuusviranomaisen toimivallasta kieltdd
toiminnanharjoittajan, séhkotdiden johtajan tai kéyton johtajan toiminta.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut ehdotusta perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkei-
novapauden kannalta. Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan siintelyn yhteydessd va-
kiintuneesti pitinyt esimerkiksi elinkeinoluvan peruuttamista yksilon oikeusasemaan puuttuvana
viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempénd kuin haetun luvan epddmisté ja katsonut sdénte-
lyn oikeasuhtaisuuden kannalta vilttimattoméksi sitoa luvan peruuttamisen mahdollisuus vaka-
viin ja olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlydnteihin seké siihen, ettd luvanhaltijalle mahdollises-
ti annetut huomautukset ja varoitukset eivit ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden
korjaamiseen. Pykaldd on tarkistettava titd vastaavaksi siten, ettd kieltotoimivalta on olemassa
vain, mikéli puutteet tai laiminlyonnit ovat vakavia tai olennaisia eikd puutteita tai laiminlyontejé
ole korjattu annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta.

VALIOKUNNAN PAATOSEHDOTUS
Talousvaliokunnan péaétosehdotus:

Eduskunta hyviksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 116/2016 vp sisdltyvin
2. lakiehdotuksen.

Eduskunta hyviksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 116/2016 vp sisdltyvin 1. la-
kiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset)
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Valiokunnan muutosehdotukset

Sahkoturvallisuuslaki

Eduskunnan péétoksen mukaisesti sdddetién:

1 luku

Yleiset sainnokset

1§
Lain tarkoitus

Tamén lain tarkoituksena on varmistaa sdhkdlaitteen ja -laitteiston kdyton pitdminen turvalli-
sena ja estdd sahkon kiytostd aiheutuvien sdéhkomagneettisten hiirididen haitalliset vaikutukset
sekd turvata sdhkolaitteen tai -laitteiston sdahkdvirran tai magneettikentdn vélitykselld aiheutta-
masta vahingosta kirsineen oikeudet. Lisdksi lain tarkoituksena on varmistaa séhkolaitteiden
vaatimustenmukaisuus ja vapaa liikkuvuus.

Tassd laissa sdddetddn sahkolaitteille ja -laitteistoille asetettavista vaatimuksista, sahkolaittei-
den ja -laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta, sihkdalan tdistd ja niiden valvonnasta seki séhkolaitteen ja -laitteiston haltijan vahingon-
korvausvelvollisuudesta.

Talla lailla pannaan tdytdntoon sahkdmagneettista yhteensopivuutta koskevan jasenvaltioiden
lainsddddanndn yhdenmukaistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2014/30/EU, jéljempand EMC-direktiivi, ja tietylla jdnnitealueella toimivien sdhkdlaitteiden aset-
tamista saataville markkinoilla koskevan jdsenvaltioiden lainsdddédnnon yhdenmukaistamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, jaljempand pienjdnnitedirek-
tivi.

28
Lain soveltamisala
Tata lakia sovelletaan sdhkdlaitteisiin ja -laitteistoihin, joita kdytetddn sdahkon tuottamisessa,

siirrossa, jakelussa tai kdyt0ssa ja joiden sdhkdisisti tai sihkomagneettisista ominaisuuksista voi
aiheutua vahingon vaara tai hairiota.
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Tétéd lakia sovelletaan myds radiolaitteisiin ja viestintdverkkoihin siltd osin kuin niistd voi
aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle taikka haitallisia héiri6it4, joista ei sdédetd
tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tai sen nojalla annetuissa sadnnoksissa.

38
Soveltamisalaa koskevat rajoitukset

Tété lakia ei sovelleta:

1) séhkolla toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eiké kéyttoon ottamiseen siltd osin
kuin niistd sdddetddn koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (400/
2008);

2) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettuihin tervey-
denhuollon laitteisiin, tarvikkeisiin ja niiden lisélaitteisiin. Tété lakia sovelletaan kuitenkin néi-
hin laitteisiin, tarvikkeisiin ja lisélaitteisiin, jos kyse on korjaus- ja huoltotdista;

3) vahinkoon, joka on aiheutunut séhkonsiirron, -jakelun tai -toimituksen keskeytymisestd
sekd sellaisen vahingon korvaamiseen, joka on syntynyt sahkdomarkkinalain (588/2013) 97 §:ssé
tarkoitetun sdhkonjakelun, muun verkkopalvelun tai sihkdntoimituksen virheen vuoksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan séétdd tarkemmin tdmén lain 2—5 luvun sédnndsten so-
veltamisesta sdhkolaitteisiin ja -laitteistoihin, silti osin kuin ne koskevat yksinomaan sotilaskéyt-
toon tarkoitettujen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista, varmennus- ja maéra-
aikaistarkastuksen suorittajaa, ilmoituksia séhkolaitteistoista ja vastuuhenkildistd, tietojen anta-
mista ja valvonnan jirjestdmistd maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavissa kohteissa. Pai-
esikunta valvoo puolustusministerion ohjauksessa mainituissa kohteissa sdhkdturvallisuutta nou-
dattaen tété lakia.

43§
Mddritelmdit

Téssé laissa tarkoitetaan:

1) sdhkolaitteella sahkoa toimiakseen tarvitsevaa tai sahkon tuottamiseen, siirtoon taikka mit-
taamiseen tarkoitettua:

a) valmista laitetta;

b) asennustarviketta;

c) markkinoilla saataville yhtend toiminnallisena yksikkoné asetettua laitteiden yhdistelméa;

d) komponenttia tai osakokoonpanoa, joka on tarkoitettu laitteen loppukéyttéjén asennettavak-
si laitteeseen;

2) sdhkolaitteistolla kiintedd asennusta tai muuta vastaavaa sdhkdlaitteista ja mahdollisesti
muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta;

3) sdhkomagneettisella hdiriolld sahkomagneettista ilmiotéd, joka voi heikentdd sdhkdlaitteen
tai -laitteiston toimintaa; hiirio voi olla sahkdmagneettista kohinaa, muu kuin toivottu signaali tai
muutos etenemisymparistossa;

4) sdhkomagneettisella yhteensopivuudella sdhkolaitteen tai -laitteiston kykya toimia tyydyt-
tavasti sahkomagneettisessa ymparistossadn aiheuttamatta kohtuuttomia sdhkdmagneettisia hii-
ri6itd muulle samassa ympéristossé olevalle sdhkdlaitteelle tai -laitteistolle;
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5) sahkomagneettisella ympdristolld kaikkia tietyssa paikassa esiintyvid sihkomagneettisia il-
mioitd;

6) vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella elintd, joka suorittaa kalibrointia, testausta,
sertifiointia ja tarkastuksia sekd muita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia;

7) talouden toimijalla séhkolaitteenvalmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jake-
lijaa;

8) teknisilld asiakirjoilla asiakirjoja, jotka valmistajan on laadittava sdhkolaitteen ominaisuuk-
sista sdhkoélaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

9) valmistajalla luonnollista henkil6a tai oikeushenkil6d, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa
tai valmistuttaa séhkolaitetta ja markkinoi kyseistd sdhkolaitetta nimelldén tai tavaramerkilldan
varustettuna,

10) yhdenmukaistetulla standardilla eurooppalaista standardia, joka on vahvistettu Euroopan
komission esittiméan pyynnon perusteella unionin yhdenmukaistamislainsdddannon soveltami-
seksi;

11) tekniselld eritelmdlld asiakirjaa, jossa madritelldén tekniset vaatimukset, jotka sdhkolait-
teen tai -laitteiston on téytettivé;

12) akkreditoinnilla tuotteiden kaupan pitdmiseen liittyvad akkreditointia ja markkinavalvon-
taa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jdljempénd NLF-asetus, 2 ar-
tiklan 10 kohdassa méériteltyd akkreditointia;

13) CE-merkinndlld merkintéd, jolla valmistaja osoittaa sdhkolaitteen olevan merkinnén kiin-
nittdmisti koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsdddédnnossé sdddettyjen vaatimusten mu-
kainen;

14) valtuutetulla edustajalla unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilda tai oikeushenkil6a,
jolla on valmistajan antama toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtavit;

15) maahantuojalla unioniin sijoittautunutta luonnollista henkildd tai oikeushenkil6d, joka
saattaa kolmannesta maasta tuodun sidhkdélaitteen unionin markkinoille;

16) markkinoille saattamisella sihkolaitteen asettamista ensimmaisté kertaa saataville unionin
markkinoilla;

17) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla prosessia, jossa selvitetddn, ovatko sdhkolaitteeseen
tai -laitteistoon liittyvét olennaiset turvallisuusvaatimukset tiyttyneet;

18) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkil6a tai oikeushenkil6d kuin
valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa sdhkdlaitteen saataville markkinoilla;

19) asettamisella saataville markkinoilla séhkolaitteen toimittamista unionin markkinoille lii-
ketoiminnan yhteydessa jakelua, kulutusta tai kdyttod varten joko maksua vastaan tai veloitukset-
ta;

20) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitd, joiden tarkoituksena on estii toimitus-
ketjussa olevan sidhkdlaitteen asettaminen saataville markkinoilla;

21) palautusmenettelylld kaikkia toimenpiteité, joiden tarkoituksena on saada loppukayttdjien
saataville jo asetettu sdhkolaite takaisin;

22) kiintedlld asennuksella sédhkolaitteistoa, joka on usean erityyppisen laitteen tai muun ko-
jeen yhdistelmad, joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvédn kdyttoon ennalta méaaritellyssi
paikassa;

23) jakeluverkonhaltijalla yhteis6é tai laitosta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka
harjoittaa luvanvaraista sidhkoverkkotoimintaa;
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24) valtuutetulla tarkastajalla henkil6a, joka tekee sdhkolaitteiston tarkastustehtivia ja jonka
sdhkdturvallisuusviranomainen on hyviksynyt valtuutetuksi tarkastajaksi;

25) valtuutetulla laitoksella oikeushenkil6d, jonka sidhkoturvallisuusviranomainen on hyvéak-
synyt tekemédn sdhkdlaitteiston tarkastustehtévii;

26) pdtevyydenarviointilaitoksella oikeushenkildd, jonka sdhkoturvallisuusviranomainen on
hyvéksynyt arvioimaan sdahkdpétevyyttd hakevien henkildiden patevyytti;,

27) toiminnanharjoittajalla luonnollista henkila tai oikeushenkil6d, joka tekee sdahkolaitteis-
tojen rakennus-, korjaus- ja huoltotdité tai sdhkolaitteiden korjaus- ja huoltotdits,

28) sdhkovahingolla sdhkdlaitteesta tai -laitteistosta sahkdvirran tai magneettikentén vélityk-
selld aiheutunutta vahinkoa;

29) hdirionsiedolla séhkolaitteen tai -laitteiston kykya toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan
heikentymattd sahkdmagneettisen hdirion vaikutuksesta;

30) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unionin jisenvaltion nimedmai ja Euroopan komissiolle
ilmoitettua laitosta, jolla on oikeus tehdé vaatimustenmukaisuuden arviointeja;

31) unionin yhdenmukaistamislainsddddnnolld mité tahansa unionin lainsdédantod, jolla yh-
denmukaistetaan séhkolaitteen kaupan pitdmisen ehtoja.

58
Suhde muuhun lainsddddantoon

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille, markkinavalvonnalle ja kolman-
nesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle seki tuotteiden CE-merkinnille asetetta-
vista vihimmaéisvaatimuksista sdddetddan NLF-asetuksessa.

Hisseista sdddetddn hissiturvallisuuslaissa ( / ).

Réjdhdysvaarallisissa tiloissa kéytettédviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjérjestelmien
vaatimustenmukaisuudesta sdddetdén rdjahdysvaarallisissa tiloissa kdytettdviksi tarkoitettujen
laitteiden ja suojausjérjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetussa laissa ( / ).

Markkinavalvonnasta, NLF-asetuksen 27—29 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, val-
vontaviranomaisista ja muutoksenhausta sdddetddn erdiden tuotteiden markkinavalvonnasta an-
netussa laissa ( /).

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja muu-
toksenhausta sdddetéén erditd tuoteryhmid koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa
(278/2016).

Tyoturvallisuutta koskevista vaatimuksista sdddetdéan tyoturvallisuuslaissa (738/2002).

Sahkonsiirron, -jakelun ja -toimituksen keskeytymiseen sekd sahkdnjakelun, muun verkkopal-
velun tai sdhkontoimituksen virheeseen liittyvistd korvausasioista sdddetdan sahkomarkkinalais-
sa (588/2013).

Radiolaitteiden markkinoille saattamisesta sdddetdén tietoyhteiskuntakaaren 30 luvussa.

6§
Sdhkolaitteita ja -laitteistoja koskevat yleiset vaatimukset

Sahkolaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekd
niitd on huollettava ja kdytettdva kdyttotarkoituksensa mukaisesti niin, etti:



Valiokunnan mietinté6 TaVM 24/2016 vp

1) niisté ei aiheudu kenenkédn hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;

2) niisté ei sdhkoisesti tai sshkdmagneettisesti aitheudu kohtuutonta héiriota;

3) niiden toiminta ei héiriinny helposti sdhkdisesti tai sdéhkomagneettisesti.

Jos séhkolaite tai -laitteisto ei tdytd 1 momentissa sééddettyjd edellytyksid, sitd ei saa saattaa
markkinoille, luovuttaa toiselle eiké ottaa kayttoon.

2 luku

Sahkolaitteita koskevat vaatimukset

78
Sdhkolaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa markkinoille sdhkolaitteen, on voitava osoittaa, ettd sdhkdlaite tayttda 6 §:n
vaatimukset.

Sen, joka valmistaa tai tuo maahan sdhkolaitteen, jota ei saateta markkinoille, mutta joka luo-
vutetaan my0s muiden kdyttoon, on voitava osoittaa, ettd sdhkolaite tdyttdd 6 §:n vaatimukset.

8§
Sdhkolaitteita koskevien vaatimusten soveltamisala

Tamén lain 9—28 §:44 sovelletaan sdhkolaitteisiin, jotka toimivat vaihtosédhkolld nimellisjan-
nitealueella 50—1 000 V ja tasasdhkdlld nimellisjannitealueella 75—1 500 V.

Liséksi lain 9—28 §:44 sovelletaan jinnitteesti riippumatta sdhkolaitteisiin, joiden fyysiset
ominaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, etti:

1) ne voivat aiheuttaa tai lisdtd séhkomagneettisia paéstdja, jotka ylittdvét tason, jolla radio- ja
televiestintélaitteet ja muut laitteet voivat toimia tarkoitetulla tavalla; tai

2) niiden toiminta voi heikentyé kohtuuttomasti niiden altistuessa tarkoitetun kéyton seurauk-
sena tavanomaisesti esiintyville séhkdmagneettisille hairioille.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin sdhkoélaitteisiin liittyvien vaatimusten so-
veltamisalan rajauksista.

93§
Sdhkolaite markkinointitarkoituksiin

Talouden toimija saa asettaa sédhkolaitteen néytteille tai kiyttdd sdhkolaitetta markkinointitar-
koituksiin, vaikka sen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Talloin sdhkolaitteessa on oltava
nékyvé merkintd, josta ilmenee messun, esittelytilaisuuden tai ndyttelyn nimi ja paivdmaéra. Li-
sdksi sdhkolaitteen merkinnéstd on kéytéva selvisti ilmi, ettd sdhkdlaite ei ole vaatimusten mu-
kainen eikd myytédvand ennen kuin valmistaja tai maahantuoja on saattanut sen vaatimusten mu-
kaiseksi. Esittelyjé saa jérjestdé vain, jos on toteutettu riittédvit toimenpiteet sdhkoturvallisuuden
varmistamiseksi ja séhkomagneettisten héirididen valttdmiseksi.

10
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10 §
Asettaminen saataville markkinoilla

Sdhkolaitteen saa asettaa saataville markkinoilla vain, jos se tdyttdd téssd laissa sille sdédetyt
vaatimukset.

11§
Sdhkolaitteen markkinoille saattamisen ja kdyton rajoittaminen

Sahkoturvallisuusviranomainen saa rajoittaa séhkolaitteen markkinoille saattamista ja kayt-
to4, jos:

1) médratyssé kohteessa ilmenee tai odotetaan ilmenevin séhkomagneettista yhteensopivuutta
koskeva ongelma, joka on ratkaistava; tai

2) se on tarpeen turvallisuussyistd yleisen viestintdverkon tai vastaanotto- tai ldhetysaseman
suojaamiseksi, kun laitetta kiytetédén turvallisuuden parantamiseen tarkoin mééritellyilld taajuus-
alueilla.

Markkinoille saattamisen ja kdyton rajoittamisesta sdhkoturvallisuusviranomaisen on ilmoitet-
tava Euroopan komissiolle ja muille jasenvaltioille.

12§
Sdhkolaitteen olennaiset vaatimukset

Sdhkolaite on suunniteltava ja valmistettava hyvén teknisen kaytdnnon mukaisesti siten, etti se
on oikein asennettuna, huollettuna ja kéyttotarkoituksensa mukaisesti kaytettynd sihkomagneet-
tisesti yhteensopiva eikd vaaranna ihmisten terveyttd ja turvallisuutta, kotieldimid tai omaisuutta.
Séhkolaitteen suojaus on varmistettava sdhkdlaitteen aiheuttamien vaarojen varalta ja sellaisten
vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijoiden vaikutuksesta sdhkdolaitteeseen.

Sahkoverkonhaltija ei saa asettaa sdhkolaitetta koskevia téssé pykélédssa tai sen nojalla séddet-
tyjé olennaisia turvallisuusvaatimuksia tiukempia turvallisuusvaatimuksia ehtona verkkoon liit-
tdmiselle tai sdhkon toimittamiselle sdhkolaitteen kayttéjille.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin séhkolaitteen olennaisista turvallisuusvaati-
muksista sekd sdhkdmagneettista yhteensopivuutta koskevista olennaisista vaatimuksista.

13§
Valmistajan velvollisuus varmistaa sdhkélaitteen vaatimustenmukaisuus
Valmistajan on ennen sdhkdlaitteen markkinoille saattamista varmistettava ja voitava osoittaa,
ettd sdhkolaite on suunniteltu ja valmistettu 12 §:ssé tarkoitettujen olennaisten turvallisuusvaati-
musten ja sihkomagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on suoritettava séhkolaitteelle soveltuva vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely ja laadittava séhkolaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset asiakirjat.

11
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Valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettdvd séhkolaittee-
seen CE-merkintd, kun sdhkolaitteen on osoitettu tiyttidvin sovellettavat vaatimukset. Laatimalla
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitd, ettd sdhkolaite on sité kos-
kevien olennaisten vaatimusten mukainen.

Tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee olla suomen tai ruotsin kielella
taikka muulla sdhkdturvallisuusviranomaisen hyvaksymaélld kielella.

Valmistajan on séilytettivé sdhkolaitetta koskevat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukai-
suusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jdlkeen, kun sdhkdlaite on saatettu markkinoille.

Valtioneuvoston asetuksella sdédetédén tarkemmin vaatimustenmukaisuuden arviointimenette-
lyistd, teknisisté asiakirjoista sekd EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja sen sisallosta.

14§
Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on varmistettava, etti sarjatuotannossa valmistettu sdhkdlaite tiyttda tdssé laissa
sdddetyt vaatimukset.

Valmistajan on otettava huomioon muutokset sdhkolaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa
ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissé eritelmissd, joihin ndhden
sdhkdlaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan.

Valmistajan on testattava kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi nidyte markki-
noilla saataville asetetusta sédhkolaitteesta, jos valmistaja katsoo sen aiheelliseksi séhkolaittee-
seen liittyvien riskien vuoksi. Valmistajan on tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sdhko-
laitteet ja sdhkolaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettévé niisté kirjaa seké tiedotettava jake-
lijoille téllaisesta valvonnasta.

15§
CE-merkintd

CE-merkintié koskevista yleisisté periaatteista sdddetddn NLF-asetuksen 30 artiklassa.

Valmistajan on kiinnitettdva valmiiseen tdmén lain vaatimukset tiyttdvadn sdhkolaitteeseen
CE-merkinti ennen sdhkdlaitteen markkinoille saattamista. Merkinté on kiinnitettdvé nékyvésti,
helposti luettavasti ja pysyvésti sdhkolaitteeseen. Jos CE-merkintié ei ole mahdollista tai perus-
teltua kiinnittdd sdhkolaitteeseen, se on kiinnitettdva sdhkolaitteen pakkaukseen ja mukana ole-
viin asiakirjoihin.

16 §
Sdhkolaitteen merkinndt, yhteystiedot ja mukana seuraavat asiakirjat
Valmistajan on varmistettava, ettd markkinoille saatettavaan sdhkdlaitteeseen on kiinnitetty

tdssd laissa vaaditut merkinnét ja séhkolaitteeseen on liitetty tarvittavat ohjeet ja turvallisuustie-
dot.

12
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Séhkolaitteessa on oltava tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkinté, jonka avulla se voi-
daan tunnistaa, tai, jos sdhkdlaitteen koko tai luonne ei tété salli, vaadittu tieto on annettava pak-
kauksessa tai sdhkolaitteen mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistajan on ilmoitettava nimensé, rekisterdity tuotenimensa tai rekisterdity tavaramerkkin-
sé ja postiosoitteensa. Tiedot on oltava sdhkolaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, sdhkdlaitteen
pakkauksessa tai séhkolaitteen mukana olevassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yh-
teyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden.

Sahkolaitteen mukana toimitettavissa turvallisuustiedoissa ja ohjeissa on oltava tarpeelliset tie-
dot sdhkolaitteen kéyttdmiseksi turvallisesti ja kdyttotarkoituksensa mukaisesti.

Sahkolaitteen merkintdjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden seki sdhkolaitteen mukana olevien
asiakirjojen tulee olla suomen ja ruotsin kielelld. Niiden on oltava selkeitd, ymmaérrettavid ja help-
potajuisia.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetdén tarkemmin séhkolaitteen merkintdjé, tietoja ja ohjeita
koskevista vaatimuksista.

17§
Valtuutettu edustaja

Valmistaja voi nimitti4 kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Valmistaja ei voi siirtdd 13 §:n 1 ja 2 momentissa sdddettyjd velvollisuuksia valtuutetulle edus-
tajalle.

Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehta-
vét. Toimeksiannon on oikeutettava valtuutettu edustaja suorittamaan ainakin seuraavat tehtévét:

1) pidettavd EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat sahkdturvallisuusviran-
omaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitd léhtien, kun sdhkdlaite on saatettu markkinoille;

2) annettava sdhkoturvallisuusviranomaisen perustellusta pyynnosta télle kaikki tiedot ja asia-
kirjat, jotka ovat tarpeen sidhkolaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

3) tehtdva yhteistyotd sdhkoturvallisuusviranomaisen kanssa tdmén pyynnosti toimissa, joilla
pyritdén poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien séhkolaitteiden
aiheuttamat riskit.

18 §
Maahantuojan velvollisuudet sihkélaitteen markkinoille saattamisen yhteydessd

Maahantuoja saa saattaa markkinoille ainoastaan vaatimukset tdyttivid sdhkolaitteita.

Maahantuojan on ennen séhkolaitteen markkinoille saattamista varmistettava, etté:

1) valmistaja on suorittanut 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun sdhkdlaitteen asianmukaisen vaa-
timustenmukaisuuden arviointimenettelyn;

2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;

3) sdhkolaitteeseen on kiinnitetty CE-merkinté;

4) sdhkolaitteen mukana on vaaditut asiakirjat;

5) sdhkolaitteessa on 16 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut merkinnét ja yhteystiedot;

6) sihkolaitteeseen liitetdén 16 §:n 4 momentin mukaiset turvallisuustiedot ja ohjeet.

13
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Jos maahantuojan on syyté epdilld, ettd sdhkolaite ei taytd tdssé laissa sdddettyjd olennaisia tur-
vallisuusvaatimuksia tai sdhkdmagneettista yhteensopivuutta koskevia olennaisia vaatimuksia,
maahantuoja ei saa saattaa sihkdlaitetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mu-
kaiseksi. Jos séhkolaitteeseen siséltyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitd valmistajalle ja
sdhkdturvallisuusviranomaiselle.

19§
Maahantuojan velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa

Maahantuojan on ilmoitettava nimensé, rekisterdity tuotenimensa tai rekisterdity tavaramerk-
kinsi ja postiosoitteensa. Tiedot on oltava sdhkdlaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, sdhkolait-
teen pakkauksessa tai sdhkolaitteen mukana olevassa asiakirjassa.

20§
Maahantuojan velvollisuus sdilyttdd ja toimittaa asiakirjoja

Maahantuojan on pidettivd EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jéljennds sédhkoturvalli-
suusviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siité, kun sdhkdlaite on saatettu markkinoil-
le ja varmistettava, ettd tekniset asiakirjat ovat pyynnostéd sdhkoturvallisuusviranomaisen saata-
villa.

21§
Jakelijan velvollisuudet asetettaessa sihkélaite saataville markkinoilla

Jakelijan on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta sen varmistamiseksi, ettd hinen mark-
kinoilla saataville asettamansa sdahkolaite on tdimén lain vaatimusten mukainen.

Jakelijan on ennen sdhkolaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkistettava, etta:

1) sdhkolaitteeseen on kiinnitetty CE-merkinté;

2) sdhkdlaitteen mukana on vaaditut asiakirjat;

3) séhkolaitteessa on 16 §:n 2 ja 3 momentissa ja 19 §:ssé tarkoitetut merkinnét ja yhteystiedot;

4) sdhkolaitteeseen on liitetty 16 §:n 4 momentin mukaiset turvallisuustiedot ja ohjeet.

Jos jakelijalla on syyté epdilld, ettd sdhkdlaite ei tdytd olennaisia turvallisuusvaatimuksia tai
sahkOmagneettista yhteensopivuutta koskevia olennaisia vaatimuksia, jakelija ei saa asettaa séh-
kolaitetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu timén lain vaatimusten mukaiseksi.
Jos sdhkolaitteeseen sisdltyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitd valmistajalle tai maahantuojalle
ja sdhkoturvallisuusviranomaiselle.

22§
Maahantuojan ja jakelijan velvollisuus varmistaa sdhkolaitteen varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, ettei sdhkdlaitteen vaatimustenmukaisuus vaaran-
nu hinen vastuullaan olevan varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

14



Valiokunnan mietinté6 TaVM 24/2016 vp

23§
Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojalla ja jakelijalla on samat velvollisuudet kuin valmistajalla, jos ne saattavat séh-
kolaitteen markkinoille omalla nimelldén tai tavaramerkilldén taikka muuttavat markkinoille jo
saatettua séhkolaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa tdmén lain vaatimusten tdyttymiseen.

24§
Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Talouden toimijan on pyynndsta esitettava sahkoturvallisuusviranomaiselle tunnistetiedot kai-
kista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille sdhkolaitteita tai joille timé on toimittanut
sdhkolaitteita.

Talouden toimijan on voitava esittdd 1 momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan
sen jélkeen, kun sille on toimitettu sédhkolaitteita, ja kymmenen vuoden ajan sen jilkeen, kun se
on toimittanut sdhkolaitteita.

25§
Talouden toimijan velvollisuudet vaatimustenvastaisuustilanteissa

Jos valmistajalla tai maahantuojalla on syyté epéilld, ettd sen markkinoille saattama séhkolaite
ei tdytd timén lain vaatimuksia, valmistajan tai maahantuojan on ryhdyttava vélittomaésti toimen-
piteisiin sdhkdlaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai
tarvittaessa siti koskevan palautusmenettelyn jarjestimiseksi.

Jos jakelijalla on syytd epiilld, ettd sen markkinoilla saataville asettama sédhkolaite ei tiyté ta-
mén lain vaatimuksia, jakelijan on varmistettava, ettd asiassa ryhdytdén tarvittaviin toimenpitei-
siin sidhkolaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitd
koskevan palautusmenettelyn jérjestdmiseksi.

Jos sdhkolaite aiheuttaa riskin, talouden toimijan on vélittdmaisti ilmoitettava asiasta niiden
EU:n jasenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa talouden toimija on aset-
tanut séhkolaitteen saataville markkinoilla, ja annettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvas-
taisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteista.

Valmistajan ja maahantuojan on silloin, kun se katsotaan kuluttajien terveyden ja turvallisuu-
den suojelemiseksi tarpeelliseksi, tehtédva ndytteisiin perustuvia testeja markkinoilla saataville
asetetuille sdhkolaitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sdhkolaitteet ja sdhkolait-
teiden palautukset ja tarvittaessa pidettdva niistd kirjaa seké tiedotettava jakelijoille tillaisesta
valvonnasta.
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26 §

Talouden toimijan velvollisuus luovuttaa tietoja ja tehdd yhteistyétd sdahkoturvallisuusviran-
omaisen kanssa

Talouden toimijan on pyynnosti luovutettava sdhkoturvallisuusviranomaiselle tiedot ja asia-
kirjat, jotka ovat tarpeen sdhkdlaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, suomen, ruotsin
tai muulla sdhkoturvallisuusviranomaisen hyvaksymalla kielella.

Talouden toimijan on tehtdva sdhkoturvallisuusviranomaisen kanssa timin pyynndsté yhteis-
tyOté toimissa, joilla pyritddn poistamaan talouden toimijan markkinoille saattamien sdhkdlaittei-
den aiheuttamat riskit.

27§

Sdhkomagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset tiettyyn kiinteddn asennukseen sijoitettavalle
sdhkélaitteelle

Markkinoilla saataville asetettuun sdhkdlaitteeseen, joka voidaan sijoittaa kiinteddn asennuk-
seen, sovelletaan sdhkolaitteiden sihkdmagneettista yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia.

Sahkolaitteeseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi tiettyyn kiinteéén asennukseen eiké sité ole
muutoin asetettu saataville markkinoilla, ei sovelleta timén lain 11—25 §:ssé sdéddettyjd sahko-
magneettiseen yhteensopivuuteen liittyvid vaatimuksia. Séhkolaitteen mukana olevissa asiakir-
joissa on yksiloitévé kiinted asennus ja sen sihkomagneettisen yhteensopivuuden ominaispiirteet
ja ilmoitettava varotoimenpiteet, joita sdhkolaitteen asentaminen kiintedédn asennukseen edellyt-
tdd, jotta kyseisen asennuksen vaatimustenmukaisuutta ei vaaranneta. Asiakirjoissa on oltava
16 §:n 2 ja 3 momentissa sekd 19 §:ssé tarkoitetut merkinnét ja yhteystiedot. Liséksi asiakirjoihin
on kirjattava noudatetut hyvét tekniset kdytdnnot.

Kiintedn asennuksen rakentajan on varmistettava, ettd edellytetyt asiakirjat luovutetaan sdhko-
laitteiston haltijalle. Haltijan on sdilytettivd ndmaé asiakirjat sdhkoturvallisuusviranomaisen saa-
tavilla asennuksen kéyttdidn ajan.

28 §
Sdhkolaitteen vaatimustenmukaisuusolettama

Sdhkolaitteen katsotaan tiyttdvan 12 §:ssd tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja
sahkOmagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset, jos se on sitd koskevien
yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessd, mukainen.

Sdhkolaite voi tdyttdd olennaiset turvallisuusvaatimukset ja sdhkomagneettista yhteensopi-
vuutta koskevat olennaiset vaatimukset, vaikka se ei ole yhdenmukaistetun standardin mukainen.
Sahkolaitteen vaatimustenmukaisuus on tidlldin voitava osoittaa luotettavasti.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin sdhkdlaitteen vaatimustenmukaisuusoletta-
man antavista standardeista ja niiden soveltamisjarjestyksesta.
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29§
Kotitalouskdyttoon tarkoitettujen pistokytkimien erityisvaatimukset

Kotitalouskéyttoon tarkoitetun pistotulpan ja -rasian saa asettaa saataville markkinoilla, luo-
vuttaa toiselle tai ottaa kdyttoon vain, jos se on Suomessa sovellettavan pistokytkimid koskevan
standardin mukainen.

Mitd 1 momentissa sdddetddn, koskee my0s sdhkdlaitteen rakenteellisena osana olevaa pisto-
tulppaa ja -rasiaa.

Talouden toimijan, joka valmistaa tai tuo Suomen markkinoille pistotulpan tai -rasian, on var-
mistettava, ettd sdhkoturvallisuusviranomaisen saatavilla on todistus siitd, ettd pistotulppa tai
-rasia tiyttdd 1| momentissa tarkoitetun standardin vaatimukset.

3 luku
Siahkolaitteistoa koskevat vaatimukset
308
Soveltamisalan rajaus

Tamén lain 32—34 §:44 ei sovelleta viestintdverkkojen, hissien, ilma-alusten eikd maa- ja ve-
sikulkuneuvojen siahkdlaitteistoihin.

318§
Sdhkolaitteiston turvallisuusvaatimukset

Sahkolaitteisto on suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvén turvallisuusteknisen kaytan-
nén mukaisesti ottaen huomioon 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa sdddetyt vaatimukset.

Sen lisdksi mitd 1 momentissa sdddetddn, sdhkolaitteiston on tiytettdva olennaiset turvallisuus-
vaatimukset. Olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat suojausta sdhkoiskulta, suojausta tuli-
paloa ja kuumuutta vastaan, suojausta muilta haittavaikutuksilta, erityislaitteistojen sekd eri-
tyisolosuhteiden vaatimuksia, eri laitteistojen keskindistd yhteensopivuutta sekd muita olennaisia
rakennevaatimuksia. Vaatimukset koskevat myos tarpeellisia merkintdja ja asiakirjoja.

Sahkolaitteiston rakenteessa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat olosuhteet ja nouda-
tettavat asennustavat.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin sidhkdlaitteiston olennaisista turvallisuus-
vaatimuksista.
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32§
Turvallisuusvaatimusten tdyttyminen

Sahkolaitteiston katsotaan tdyttdvan 31 §:ssd tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset,
jos se suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen 33 §:ssé tarkoitettuja standardeja tai jul-
kaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu 33 §:n mukaisesti.

Sahkolaitteiston olennaisten turvallisuusvaatimusten tdyttyminen on tarvittaessa 1 momentis-
ta poiketen mahdollista osoittaa noudattaen, mité 34 §:ssé sdddetdén.

338§
Sovellettavat standardit ja julkaisut

Sahkoturvallisuusviranomainen julkaisee luettelon niistd standardeista, joita noudattaen sih-
kolaitteiston katsotaan tiyttdvan tdimén lain vaatimukset.

Jos standardeja ei tietyn sidhkdlaitteiston osalta ole laadittu, voidaan soveltaa standardeihin
verrattavia julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin on vahvistettu 1
momentin mukaisesti.

Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sdahkdturvallisuusviranomainen pdivittad standardi-
luettelon. Luettelon paivityshetkelld rakenteilla oleva sdhkdlaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi
ja ottaa kdyttoon edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa piivityksesta.

34§
Standardeista poikkeaminen

Standardeista saa tarvittaessa poiketa, jos vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muutoin.

Sahkolaitteiston suunnittelijan tai rakentajan on laadittava kirjallinen selvitys poikkeamisesta
ennen sihkolaitteiston rakentamisen tai korjaamisen aloittamista, ja sille on oltava tilaajan anta-
ma suostumus. Selvityksen tulee olla siten laadittu, ettd sen perusteella voidaan todeta vaatimus-
ten tdyttyminen. Selvitystd voidaan tarvittaessa tdydentdd valtuutetun laitoksen tai valtuutetun
tarkastajan lausunnolla.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin standardista poikkeamisen menettelysta.

35§
Kayttéolosuhteiden muuttuminen
Sahkolaitteiston haltijan on huolehdittava, ettd kdyton tai kdyttdolosuhteiden muuttuessa ryh-

dytdén tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa séhkolaitteiston turvallisuus muuttu-
neissa olosuhteissa.
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36§
Sdhkolaitteistojen kytkeminen yhteen

Sen, joka kytkee sdhkolaitteistot yhteen, on varmistettava, ettei toimenpiteesté aiheudu 6 §:ssi
tarkoitettua vaaraa tai hdiriotd. Tdmén varmistamiseksi yhteen kytkettdvien sdhkdlaitteistojen
haltijoiden on annettava toisilleen riittdvét sdhkdlaitteistonsa rakennetta koskevat tekniset tiedot.

37§
Sdhkolaitteiston sdhkémagneettista yhteensopivuutta koskevien vaatimusten soveltamisala

Tamén lain 38—41 §:44 sovelletaan sdhkolaitteistoihin, joiden fyysiset ominaisuudet ovat
luonteeltaan sellaisia, etti:

1) ne voivat aiheuttaa tai lisdtd séhkomagneettisia paéstdja, jotka ylittdvét tason, jolla radio- ja
televiestintélaitteet ja muut laitteet voivat toimia tarkoitetulla tavalla; tai

2) niiden toiminta voi heikentyé kohtuuttomasti niiden altistuessa tarkoitetun kéyton seurauk-
sena tavanomaisesti esiintyville séhkdmagneettisille hairioille.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin séhkolaitteiston sihkomagneettista yhteen-
sopivuutta koskevien vaatimusten soveltamisalan rajauksista.

38§
Sdhkolaitteisto markkinointitarkoituksiin

Sdhkolaitteiston saa asettaa néytteille tai sitd saa kiyttdd markkinointitarkoituksiin, vaikka se
ei ole timén lain vaatimusten mukainen. T&lldin sdhkdlaitteistossa on oltava ndkyvi merkintd,
josta ilmenee messun, esittelytilaisuuden tai ndyttelyn nimi ja paivdmaéra. Lisdksi sdhkdlaitteis-
ton merkinnéstd on kiytiva selvésti ilmi, ettd sdhkolaitteisto ei ole vaatimusten mukainen eika
myytidvani ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjé saa jarjestdd vain, jos on
toteutettu riittdvét toimenpiteet sdhkdturvallisuuden varmistamiseksi ja sahkdmagneettisten héi-
rididen valttdmiseksi.

398§
Sdhkolaitteiston sahkomagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset

Séhkolaitteisto on suunniteltava ja rakennettava hyvén teknisen kdytdnndn mukaisesti siten,
etté se on oikein huollettuna ja korjattuna sihkdmagneettisesti yhteensopiva. Kiinteissa asennuk-
sissa on otettava huomioon komponenttien aiottua kiyttdtarkoitusta koskevat tiedot siten, ettd
varmistetaan sdhkdlaitteistolle sdédettyjen olennaisten vaatimusten tdyttyminen.

Sahkolaitteiston rakentajan on kirjattava sovelletut tekniset kdytdnndt asiakirjoihin ja luovu-
tettava ne sdhkolaitteiston haltijalle. Sdhkdlaitteiston haltijan on sdilytettdva ndma asiakirjat sih-
kéturvallisuusviranomaisen saatavilla tarkastuksia varten niin kauan kuin sdhkolaitteisto on kay-
tOssa.
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Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin séhkolaitteiston sihkomagneettista yhteen-
sopivuutta koskevista olennaisista vaatimuksista ja kiinteiden asennusten erityisvaatimuksista.

40 §

Sdhkolaitteiston vaatimustenmukaisuusolettama sdhkomagneettista yhteensopivuutta koskevien
olennaisten vaatimusten suhteen

Sahkolaitteiston katsotaan téyttdvan 39 §:ssé tarkoitetut séhkomagneettista yhteensopivuutta
koskevat olennaiset vaatimukset, jos se on niitd koskevien yhdenmukaistettujen standardien tai
niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessd, mukainen.

Sahkolaitteisto voi tiyttdd sahkdmagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimuk-
set, vaikka se ei ole yhdenmukaistetun standardin mukainen. Sahkolaitteiston vaatimustenmukai-
suus on télloin voitava osoittaa luotettavasti.

41§
Sdhkolaitteiston kdyttéonotto ja kdyttéonoton rajoittaminen

Sahkolaitteiston saa ottaa kdyttdon vain, jos se tdyttdd téssé laissa sille asetetut vaatimukset.

Sahkolaitteiston rakentajan on ennen séhkolaitteen kéyttoonottoa varmistettava, ettd sdhkolait-
teisto on suunniteltu ja rakennettu 31 §:ssd sdddettyjen turvallisuusvaatimusten ja 39 §:ssd sad-
dettyjen sdhkomagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Sahkéturvallisuusviranomainen saa rajoittaa sahkolaitteiston kayttoonottoa ja kayttoa, jos:

1) méaratyssé kohteessa ilmenee tai on perustellusti odotettavissa ilmenevén sihkomagneettis-
ta yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; tai

2) se on tarpeen turvallisuussyistd yleisen viestintdverkon tai vastaanotto- tai lahetysaseman
suojaamiseksi, kun laitteistoa kéytetddn turvallisuuden parantamiseen tarkoin maéritellyillé taa-
juusalueilla.

Sahkolaitteiston kdyttdonoton ja kdyton rajoittamisesta séhkoturvallisuusviranomaisen on il-
moitettava Euroopan komissiolle ja muille jasenvaltioille.

42 §
Sdhkolaitteiston kdyttéonottoajankohta

Sahkolaitteisto katsotaan otetuksi kdyttoon ajankohtana, jolloin laitteistoon kytketddn jénnite
sen kayttod varten. Séhkolaitteiston kdyttoonottona ei kuitenkaan pideté sellaisia valvottuja kayt-
totilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekéytossé tai kidyttoonottotarkastuksessa.

Sahkolaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen kéyttotarkoitukseensa ajankohtana, jolloin tila,
johon sd@hkdlaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun kayttotarkoitukseensa tai toiminta, jota
varten sdhkolaitteisto on suunniteltu, alkaa.
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43§
Sdhkolaitteiston kdyttéonottotarkastus

Sahkolaitteisto saadaan ottaa kéyttdon vasta, kun kdyttdonottotarkastuksessa on riittévéssa laa-
juudessa selvitetty, ettd siitd ei aiheudu 6 §:ssd tarkoitettua vaaraa tai hairiotd. Kéayttoonottotar-
kastus on tehtdvd myds sidhkolaitteiston muutos- ja laajennustdille. Sédhkolaitteiston rakentajan
tulee huolehtia sdahkolaitteiston kdyttoonottotarkastuksesta. Jos rakentaja laiminly6 velvollisuu-
tensa tai on estynyt huolehtimaan niisté, tulee sdhkolaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.

Sahkolaitteiston rakentajan tulee laatia kéyttdonottotarkastuksesta sdhkdlaitteiston haltijan
kayttoon tarkastuspdytékirja vahiisiksi katsottavia toitd lukuun ottamatta. Ndissdkin tapauksissa
on séhkolaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle.

Valtioneuvoston asetuksella sdédetddn tarkemmin kéyttdonottotarkastuspoytikirjan sisallosté
sekd niistd vahaisiksi katsottavista toistd, joista poytikirjaa ei tarvitse tehda.

44§
Sdhkolaitteistoluokitus

Séhkolaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja médrdaikaistarkastusten vaatimusten sekd kun-
nossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti:

1) luokan 1 sdhkdlaitteisto:

a) sdhkolaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmén kuin kaksi asuinhuoneistoa;

b) muu kuin asuinrakennuksen séhkélaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan ni-
mellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.

2) luokan 2 sé@hkolaitteisto:

¢) sdhkolaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjannitteisié osia, lukuun ottamatta sel-
laista sdhkolaitteistoa, johon kuuluu vain enintdén 1 000 voltin nimellisjannitteelld syotettyja yli
1 000 voltin sdhkdlaitteita tai nithin verrattavia laitteistoja;

d) séhkolaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sédhkolaitteiston haltijan kiinteistolle
tai yhtendiselle kiinteistoryhmaélle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600
kilovolttiampeeria.

3) luokan 3 sdhkdlaitteisto:

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sdhkoverkko.

Sahkolaitteistoluokitusta ei sovelleta viestintdverkkojen, hissien, ilma-alusten eikd maa- ja ve-
sikulkuneuvojen siahkdlaitteistoihin.

45§
Sdhkolaitteiston varmennustarkastus
Sahkolaitteistolle on tehtidva kayttoonottotarkastuksen lisdksi varmennustarkastus, jos kysees-

sd on luokan 1, 2 tai 3 sidhkolaitteisto. Varmennustarkastus on tehtdva myos sdhkdlaitteiston mer-
kittavélle muutos- ja laajennustydélle.
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Sahkolaitteiston rakentajan tulee huolehtia sdhkdlaitteiston varmennustarkastuksesta. Jos ra-
kentaja laiminly0 velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitd, tulee séhkolaitteiston halti-
jan huolehtia tarkastuksesta.

Valtioneuvoston asetuksella sdédetddn tarkemmin merkittaviksi katsottavista sdhkolaitteiston
muutos- ja laajennustdista.

46 §
Varmennustarkastuksen ajankohta, sisdlto ja suorittaja

Varmennustarkastus on tehtdvé ennen sdhkdlaitteiston ottamista varsinaiseen kéyttotarkoituk-
seensa tai tietyn ajan kuluessa sen jalkeen. Varmennustarkastuksessa on riittdvassi laajuudessa
pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, ettd séhkolaitteisto tayttdd sahkoturval-
lisuudelle ja sdhkdmagneettiselle yhteensopivuudelle sdddetyt vaatimukset ja sdhkolaitteistolle
on tehty asianmukainen kayttoonottotarkastus. Varmennustarkastukseen on aina sisillytettdva
kohteessa mahdolliset olevat lddkintétilat, rdjdhdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Varmennustarkastuksen voi tehdd 75 §:ssd tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkas-
taja.

Varmennustarkastuksen tekijan on laadittava sdhkdlaitteiston haltijan kayttoon tarkastustodis-
tus ja kiinnitettdvd padkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. Laitteiston haltijan on
sdilytettdavé tarkastustodistus véhintddn kymmenen vuotta.

Valtioneuvoston asetuksella sidddetédén tarkemmin varmennustarkastuksen ajankohdasta eri-
tyyppisille laitteistoille sekéd tarkastustodistuksen ja tarkastustarran siséllosta.

47 §

Sdhkolaitteiston haltijan vastuu sdhkélaitteiston turvallisuudesta ja sdhkoémagneettisesta yhteen-
sopivuudesta

Sahkolaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylldpitdmiseksi tarvitta-
vasta kunnossapidosta ja siitd, etté laitteisto tiyttdd timén lain vaatimukset.

Sahkolaitteiston haltijan on huolehdittava siitd, etté laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkail-
laan ja ettd havaitut puutteet ja viat poistetaan riittdvén nopeasti.

48 §
Sdhkolaitteiston huolto ja kunnossapito-ohjelma

Sahkolaitteiston haltijan on huolehdittava siitd, ettd luokkien 2 ja 3 sdhkdlaitteistoille laaditaan
sdahkoturvallisuuden ylldpitdva kunnossapito-ohjelma. Sdhkolaitteiston haltija vastaa siitd, ettd
kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon
sdhkolaitteiston kayttoympéristostd aiheutuvat tarpeet.

Muiden sdhkdlaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen kaytto- ja
huolto-ohjeilla.
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49 §
Sdhkolaitteiston mddrdaikaistarkastus

Kaytossa olevalle luokan 1 ja 2 séhkolaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehté-
vé médrdaikaistarkastus kymmenen vuoden vilein.

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pidasiassa muuta kiyttod kuin asumista
palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria,
on niiden tilojen séhkdlaitteistolle tehtdvd midrdaikaistarkastus kymmenen vuoden vélein.

Luokan 3 sdhkdlaitteistolle madrdaikaistarkastus on tehtéva viiden vuoden vilein.

Sahkolaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston maédraaikaistarkastuksesta.

508§
Mddrdaikaistarkastuksen sisdlto ja suorittaja

Maéraaikaistarkastuksessa tulee riittdvéssé laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla ta-
valla varmistua siité, etti:

1) sdhkolaitteiston kayttd on turvallista, kunnossapito on riittdvéé turvallisuuden yllapitdmi-
seksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sahkolaitteiston kayttoon ja hoitoon tarvittavat vélineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat
kéytettévissa;

3) sidhkolaitteiston laajennus- ja muutostdistd on asianmukaiset tarkastuspoytékirjat.

Maéraaikaistarkastukseen on aina siséllytettdvd kohteessa mahdollisesti olevat ladkintétilat,
rdjdhdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Madraaikaistarkastuksen voi tehdd 75 §:ssé tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkas-
taja.

518§
Mddrdaikaistarkastuksen tarkastuspoytdikirja ja tarkastustarra
Tarkastuksen tekijén on laadittava méaéraaikaistarkastuksesta laitteiston haltijan kayttoon tar-
kastuspoytékirja ja kiinnitettdva padkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.
Laitteiston haltijan on sdilytettiva tarkastuspOytikirja sekd osoitus pdytékirjassa esitettyjen
puutteiden korjaamisesta vahintddn seuraavaan médriaikaistarkastukseen saakka.
Valtioneuvoston asetuksella sdddetdéin tarkemmin tarkastuspdytékirjan ja tarkastustarran sisil-
16sté.
52§

Jakeluverkonhaltijan rekisteri

Jakeluverkonhaltijan on pidettéva rekisterid jakelualueensa liittymien sédhkolaitteistoista. Re-
kisteriin on tallennettava tiedot, joiden perusteella voidaan sidhkoturvallisuuden valvontaa ja
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mahdollisten vahinkojen selvittimistd varten asianmukaisella tavalla selvittda laitteiston tyyppi,
rakentaja seka haltija tai omistaja.

4 luku
Sahkotoita ja kiyttotoita koskevat vaatimukset
53§
Sahko- ja kdyttotyon mddrittely

Sahkotyolla tarkoitetaan sdhkolaitteen korjaus- ja huoltotditd seké sdhkolaitteiston rakennus-,
korjaus- ja huoltotdita.

Sahkotyoksi ei katsota sdhkdlaitteen eiké -laitteiston purkutydté, jos laite tai laitteisto on tehty
luotettavasti ja asianmukaisesti jdnnitteettoméksi.

Kayttotyolla tarkoitetaan sdhkolaitteiston kiyttotoimenpiteité ja sdhkolaitteistoon kohdistuvia
tarkastustoimenpiteita.

54§
Perusvaatimus sahkotyélle ja kdyttétyolle

Sahkotoita tai kayttotoitd tekevén henkilon tulee olla tehtidvdin ja sen sdhkoturvallisuutta kos-
keviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

55§
Sdhkotoiden tekemisen edellytykset

Toiminnanharjoittaja saa tehdé sahkotyota seuraavilla edellytyksilla:

1) t6itd johtamaan on nimetty henkild, jolla on riittdva kelpoisuus (sdhkétoiden johtaja);

2) itsendisesti toitd suorittavalla ja valvovalla henkil61l4 on riittdvé kelpoisuus tai muuten riit-
tdvd ammattitaito;

3) toiminnanharjoittajan kéytossd on tdiden tekemisen kannalta tarpeelliset tydvélineet sekd
sahkoturvallisuutta koskevat sadnnokset;

4) toiminnasta on tehty ilmoitus sdhkdturvallisuusviranomaiselle ennen kuin séhkotoité koske-
va toiminta aloitetaan.

Edelld 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on selvitettiva, ettd 1 momentissa ja
58 §:ssd asetetut vaatimukset tayttyvit. [Imoituksesta on kaytévé ilmi sdhkotdiden johtajan suos-
tumus tehtdvainsd. [Imoituksessa on my0s mainittava rekisteriin merkitsemistd varten 86 §:n 2
momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on kuu-
kauden kuluessa ilmoitettava kirjallisesti sdhkoturvallisuusviranomaiselle. [lmoituksen voi tehda
myos séhkoisesti.
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56 §
Sdhkotoiden tekemisen edellytyksid koskevat poikkeukset

Edella 55 §:ssd sdddetyistd vaatimuksista voidaan poiketa:

1) tieliikennekéyttdon soveltuvan sdhkdajoneuvon voimajérjestelmén sahkotoissd, jos henkild
on riittdvésti perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin séhkojérjestelmdén ja sdhkon
vaaroihin;

2) maakaapelien asentamiseen liittyvéssé osatydsuorituksessa, joka késittdd vain kaapelin las-
kemisen kaapeliojaan ja sen peittdmisen tai aurauksen, jos tyon tekija tdyttdd 73 §:ssd sdddetyt
vaatimukset ja tyotd ohjaa ja valvoo 55 §:ssé sdddetyt edellytykset tiyttédva toiminnanharjoittaja,
joka myo0s vastaa maakaapeliasennuksen kokonaisuudesta;

3) sellaisessa vahdisessd kertaluonteisessa sahkotydssé, jonka tekijalld on 66—71 §:ssé tarkoi-
tettu kyseisen tyon tekemiseen oikeuttava patevyystodistus;

4) tilapdisen sdhkdlaitteiston rakentamisessa opetustarkoituksessa, jos tyd tehddin sdhkoalan
oppilaitosten laboratoriotiloissa ja tyotd ohjaa ja valvoo 73 §:ssi tarkoitettu sihkdalan ammatti-
henkilo;

5) sdhkotyossd, jonka tekee 73 §:ssé tarkoitettu sihkdalan ammattihenkil6 ja joka kohdistuu té-
mén omassa tai ldhisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sdhkdlaitteis-
toon; tillaisella ammattihenkil6lld tulee olla kelpoisuudestaan pétevyyden arviointilaitoksen an-
tama todistus ja tdllaiselle tyolle tulee teettdd varmennustarkastus vahdisia toitd lukuun ottamatta.

Edella 55 §:ssi sdddetyistd vaatimuksista voidaan liséksi poiketa seuraavissa maallikkotdissa:

1) enintédn 250 voltin nimellisjénnitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja kiinnitys,
yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, kor-
jaus- ja huoltoty6t seké néihin rinnastettavat tyot;

2) nimellisjénnitteeltddn enintdén 50 voltin vaihtojénnitteisiin tai 120 voltin tasajénnitteisiin
laitteistoihin kohdistuvat sdhkotyot;

3) omaan kéyttoon rakennettujen sdhkolaitteiden korjaaminen, jos tdma liittyy séhkdalan har-
rastustoimintaan.

Valtioneuvoston asetuksella sdédetdan tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista sahkotoisté
ja toiden kohteista.

578§
Sdhkotéiden johtajan nimedminen
Toiminnanharjoittajan on nimettiva sdhkotoitd varten sdhkotdiden johtaja ennen toiminnan
aloittamista.
Uusi sidhkotoiden johtaja on nimettdva kolmen kuukauden kuluessa siitd, kun toiminnanhar-

joittajan nimedmad johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtdvainsd muuten kuin lyhytaikai-
sen poissaolon vuoksi.

25



Valiokunnan mietinté6 TaVM 24/2016 vp

588§
Toiminnanharjoittajaa ja sihkétoiden johtajaa koskevat vaatimukset

Sahkotdiden johtajan tulee olla toiminnanharjoittaja tai téllaista toimintaa harjoittavan palve-
luksessa. Sama henkild saa olla nimettynd enintdin kolmen toiminnanharjoittajan séhkotéiden
johtajaksi samanaikaisesti.

Toiminnanharjoittajan on annettava siahkdtoiden johtajalle riittdvdt mahdollisuudet johtaa ja
valvoa sdhkotoitd. Sahkotoiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehté-
vastaan.

Sahkotdiden johtajan on tunnettava sdhkoturvallisuutta koskevat vaatimukset ja yllépidettava
ammattitaitoaan.

59§
Sdhkotoiden johtajan tehtdvit

Sahkotdiden johtaja vastaa siitd, etta:

1) sdahkotoissd noudatetaan tétd lakia;

2) sdhkolaitteet ja -laitteistot ovat timén lain edellyttdméssé kunnossa ennen kayttoonottoa tai
toiselle luovuttamista;

3) sdhkotoitd tekevit henkildt ovat ammattitaitoisia ja riittdvésti tehtdviinsd opastettuja.

60 §
Kdyton johtajaa edellyttivit sdhkolaitteistot

Sahkolaitteiston haltijan on nimettdva kayttotoita varten kdyton johtaja, jos:

1) sdhkolaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjannitteisia osia, lukuun ottamatta enintdin
1 000 voltin nimellisjannitteelld sydtettyjd yli 1 000 voltin sdhkdlaitteita tai nithin verrattavia lait-
teistoja; tai

2) sdhkdlaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sdhkdlaitteiston haltijan kiinteistolle tai yh-
tendiselle kiinteistoryhmaélle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilo-
volttiampeeria.

Sahkolaitteiston haltijan on nimettdva kdyton johtaja kolmen kuukauden kuluessa séhkolait-
teiston kdyttoonotosta.

Sahkolaitteiston haltijan on tehtdvé ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta séhkolaitteistosta ja
sen kdyton johtajasta sdhkdturvallisuusviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa sidhkolaitteis-
ton kiyttoonotosta. [Imoituksessa on selvitettdva, ettd 61 §:ssd sdddetyt vaatimukset tayttyvat. I1-
moituksesta on kédytiva ilmi kdyton johtajan suostumus tehtidvaénsa. [Imoitus on tehtdvd myds
sdhkolaitteistoa ja kdyton johtajaa koskevista oleellisista muutoksista kuukauden kuluessa muu-
toksesta.

Sahkolaitteiston haltijan on nimettdva uusi kdyton johtaja kolmen kuukauden kuluessa siité,
kun kéyton johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtdvdansid muuten kuin lyhytaikaisen pois-
saolon vuoksi.
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61§
Sdhkolaitteiston haltijaa ja kdyton johtajaa koskevat vaatimukset

Kéyton johtajan tulee olla sdhkdlaitteiston haltija tai timén palveluksessa. Kédyton johtajana
voi toimia myds sellaisen yhteison palveluksessa oleva henkild, jolla on sdhkdlaitteiston haltijan
kanssa sdhkdlaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Liséksi henkild, joka ei ole sédhkolaitteis-
ton haltijan palveluksessa, voi olla kdyton johtajana, kun sdhkdlaitteistoon kuuluu enintédén kol-
me nimellisjénnitteeltdén enintdén 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa eril-
listd yli 1 000 voltin nimellisjénnitteisté kytkinlaitosta.

Sahkoverkonhaltijan kdyton johtajan palvelussuhteeseen sovelletaan, mité séhkomarkkinalais-
sa (588/2013) saddetdin.

Sahkolaitteiston haltijan on annettava kéyton johtajalle riittdvat mahdollisuudet johtaa ja val-
voa kayttotoitd. Sdhkolaitteiston haltijan on liséksi annettava kdyton johtajalle tarvittavat tiedot
sdhkdlaitteiston rakennus- ja korjaustdistd sekd niihin liittyvista tarkastuksista.

Kéyton johtajan on tunnettava sdhkdturvallisuutta koskevat vaatimukset ja yllapidettdva am-
mattitaitoaan.

62§
Kdyton johtajan tehtdvit
Kayton johtaja vastaa siitd, etté:
1) sdhkolaitteiston kéytdssd ja huollossa noudatetaan téta lakia;
2) sdhkdlaitteisto on tdmén lain edellyttdméssd kunnossa kéyton aikana;
3) kayttotoita tekevit henkilot ovat ammattitaitoisia ja riittévasti tehtéviinsé opastettuja.
63 §

Kdyton johtajan johdolla tehtdvit yksinkertaiset korjaus- ja huoltotyot

Sen estdmattd, mitd 55 §:ssé sdddetdédn, kdyton johtajan johdolla voidaan tehdé yksinkertaisia
kéyttotoimenpiteisiin rinnastettavia korjaus- ja huoltotdita.

64§
Maallikoille ja opastetuille henkildille sallitut kdyttotyot
Sdhkoalalla ammattitaidoton saa tehda kayttotoita laitteistossa, jonka jinnitteiset osat on suo-
jattu koskettamiselta.

Tehtivi- ja laitteistokohtaisen perehdytyksen saanut henkild saa myos tehdé kayttotoitd lait-
teistossa, jossa jannitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja riskit ovat hallittuja.
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65§
Pdtevyydenarviointilaitos ja pdtevyystodistukset

Sahkotdiden johtajalla ja kdyton johtajalla on oltava kyseisiin toihin oikeuttava pétevyystodis-
tus. Siitd, minkélaista patevyyttd eri tehtivét edellyttivét, sdddetddn 66—71 §:ssi.

Sahkotdiden johtajan ja kdyton johtajan patevyyden arvioi ja patevyystodistuksen antaa péte-
vyydenarviointilaitos. Péatevyydenarviointilaitoksen on annettava patevyystodistus henkildlle,
joka téyttéd tdssa laissa sdhkopatevyydelle sdddetyt vaatimukset.

Pétevyydenarviointilaitos antaa my6s 56 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun todistuksen.

Sahkoéturvallisuusviranomainen vahvistaa 1—3 momentissa tarkoitetun patevyystodistuksen
siséllon ja muodon.

Pétevyydenarviointilaitoksen on pyynnosté annettava todistus Suomessa harjoitetusta sdhko-
alan ammattitoiminnasta.

66 §
Sdhkopdtevyys 1

Sahkopatevyys 1 oikeuttaa toimimaan séhkotdiden johtajana ja kiyton johtajana kaikissa sih-
ko- ja kayttotoissa.

Sahkopatevyyteen 1 vaaditaan hyvaksytysti suoritettu soveltuva séhkoturvallisuustutkinto se-
ka:

1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sihkdvoima-alan insindorin tai séhkdvoima-
alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto; ja

2) tutkinnon suorittamisen jdlkeen véhintdén kahden vuoden riittdvéan laaja-alainen sdhkdlait-
teistojen rakentamiseen perehdyttiva tyokokemus, josta vahintddn vuosi on saatu yli 1 000 voltin
vaihtojdnnitteisten tai yli 1 500 voltin tasajénnitteisten séhkolaitteistojen rakentamiseen tai kéy-
ton johtamiseen perehdyttdvissé tehtavissa.

67§
Rajoitettu sdhkopdtevyys 1

Rajoitettu sdhkopétevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintddn 1 000 voltin vaihtojannitteisten ja
enintddn 1 500 voltin tasajénnitteisten sdhkolaitteiden ja -laitteistojen sdhkotdiden johtajana seké
enintddn 20 kilovoltin nimellisjannitteisten sdhkolaitteistojen kdytdn johtajana.

Rajoitettuun sdhkopitevyyteen 1 vaaditaan hyviksytysti suoritettu soveltuva sdhkoturvalli-
suustutkinto seka:

1) soveltuva séhkdyliasentajan erikoisammattitutkinto tai soveltuva sdhkoverkkoalan erikois-
ammattitutkinto tai vastaava tutkinto; ja

2) tutkinnon suorittamisen jilkeen véhintdén kuuden vuoden riittdvéan laaja-alainen sdhkdlait-
teistojen rakentamiseen perehdyttiva tydkokemus, josta vahintdédn kaksi vuotta on saatu yli 1 000
voltin vaihtojénnitteisten tai yli 1 500 voltin tasajénnitteisten sdhkolaitteistojen rakentamiseen tai
kayton johtamiseen perehdyttivissa tehtivissa.
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68 §
Sdhkopdtevyys 2

Sahkopatevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintdén 1 000 voltin vaihtojénnitteisten ja 1 500 voltin
tasajannitteisten séhkolaitteiden ja -laitteistojen sdhkotodiden johtajana seké kédyton johtajana.

Sahkopatevyyteen 2 vaaditaan hyvaksytysti suoritettu soveltuva séhkoturvallisuustutkinto se-
ka:

1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sihkdvoima-alan insindorin tai séhkdvoima-
alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jdlkeen véhintdan kahden
vuoden tydokokemus; taikka

2) soveltuva perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulu-
tus tai tutkinto ja tdmén suorittamisen jélkeen véhintddn kolmen vuoden tydkokemus.

Edelld 2 momentissa tarkoitetun tyokokemuksen tulee olla riittdvén laaja-alaista sdhkolaitteis-
tojen rakentamiseen perehdyttavai tyota.

69 §
Sdhkopdtevyys 3

Sahkopatevyys 3 oikeuttaa toimimaan séhkotdiden johtajana enintdén 1 000 voltin vaihtojan-
nitteiseen tai enintdén 1 500 voltin tasajénnitteiseen verkkoon liitettévéksi tarkoitettujen sahko-
laitteiden korjaustoissa.

Korjaustoihin rinnastetaan séhkolaitteiston yksittdisen komponentin vaihtaminen seka korjat-
tavan tai uutena verkkoon liitettdvan sdhkolaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittdisen syottdjoh-
don asentaminen asennusrasialta tai kiinteiston jakokeskukselta muuttamatta keskuksen raken-
netta. Sahkopatevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteiston sdhkolaitteiston rakentami-
seen.

Sdhkopatevyyteen 3 vaaditaan hyviksytysti suoritettu soveltuva sdhkoturvallisuustutkinto
sekd 73 §:ssd tarkoitettu riittdvd ammattitaito sdhko- ja kdyttotdihin.

70 §
Sdhkopdtevyyksien tdydentdvit vaatimukset

Pétevyydenarviointilaitos voi hakemuksesta myontdd hakijan koulutusta vastaavalle sdhko-
alan tehtévéalueelle rajoitetun 69 §:ssé tarkoitettua pétevyyttd osoittavan todistuksen sille, joka
on suorittanut tehtdvialueen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitut-
kinnon tai vastaavan aikaisemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut véhintdén yhden vuo-
den pituisen tyokokemuksen tehtdvédalueen sahkotoistd, tai jolla on kahden vuoden tydokokemus
kyseisestd sahkotyOsta ja riittdvat alan perustiedot.

Jos henkiloltd 69 §:ssé edellytetty tyokokemus ei ole riittdvan laaja-alaista, patevyydenar-
viointilaitos voi myontdi pétevyystodistuksen rajattuna tydkokemusta vastaavalle tehtdvéalueel-
le.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetdin tarkemmin ennen pitevyysvaatimuksena edellytettyé
koulutusta saadun tyokokemuksen huomioon ottamisesta.
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71§
Ulkomailla hankittu koulutus ja tyokokemus

Pétevyydenarviointilaitoksen tulee pitevyystodistusta myontéessddn ottaa huomioon ulko-
mailla saatu koulutus ja ulkomailla hankittu sdhkdalan tyokokemus. Pditdksenteon tueksitarvit-
tavan lausunnon pyytdmisestd yliopistolta, korkeakoululta tai muulta oppilaitokselta sédddetdan
ammattipdtevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 4 §:n 2 momentissa.

Pétevyydenarviointilaitos voi arvioida henkilon kelpoisuuden myos ulkomaisen patevyysto-
distuksen tai vastaavan asiakirjan avulla.

Pétevyydenarviointilaitoksen tulee patevyystodistuksia myontiessidén noudattaa ammattipéte-
vyyden tunnustamisesta annetussa laissa sééddettyjd vaatimuksia. Milloin patevyystodistusta hae-
taan ammattikokemuksen perusteella, péatevyydenarviointilaitos myontiéd pétevyystodistuksen
sahkotoissd hankitun tyokokemuksen mukaisessa laajuudessa.

72§
Sdhkoturvallisuustutkinnot

Edelld 66—69 §:ssé tarkoitetulla sédhkoturvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jolla
osoitetaan sédhkotdiden turvallisuuteen liittyvien sddnndsten, standardien ja ohjeiden tuntemusta.

Sahkoturvallisuusviranomainen vahvistaa tutkintovaatimukset seké tutkintotodistuksen sisél-
16n ja muodon. Liséksi sdhkoturvallisuusviranomainen huolehtii tutkintojen jarjestdmisesté seké
valvoo tutkintojen tasoa ja arvostelua.

Sahkoturvallisuustutkinnosta annettu todistus on voimassa viisi vuotta.

73 §
Sdhkoalan ammattihenkilo

Riittdvan ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsendisesti tekeméin koulutustaan ja tyokokemus-
taan vastaavan alan sdhko- ja kéyttotyotd katsotaan se, joka on mainittuihin téihin opastettu ja
joka on:

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukau-
den tyokokemuksen sdhkotoissa;

2) suorittanut soveltuvan séhkoalan insinddrin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuu-
kauden tyokokemuksen sédhkotoissa;

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman
koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden tydokokemuksen sahkotoissa;

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai
tutkinnon ja hankkinut vuoden ty6kokemuksen sdahkotoissé; tai

5) hankkinut kuuden vuoden tydkokemuksen sédhkotoissa ja riittédvat alan perustiedot.

Edelld 1 momentissa tarkoitetun tyokokemuksen tulee olla kyseisiin sahko- ja kayttétoihin pe-
rehdyttiavaa.

Sen, joka antaa 1 momentissa tarkoitetun opastuksen, tulee tiyttdé 1 ja 2 momentissa mainitut
patevyysvaatimukset.
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Jos kyse on samankaltaisiin sdhkolaitteisiin tai sdhkolaitteeseen rinnastettaviin sahkdlaitteis-
toihin kohdistuvasta sahko- ja kéyttotyosté, riittdvéin ammattitaitoiseksi tekemééin itsendisesti ky-
seisid toitd katsotaan 1 momentissa sdddetyn estdmittd myos se, jolla on kahden vuoden tyoko-
kemus kyseisesté sahkotyosté ja riittédvit alan perustiedot tai soveltuva sdhkdalan koulutus ja vuo-
den tyokokemus kyseisestd sahkotyosta.

74 §
Tarkemmat sddnnokset ammattitutkintojen oppisisdllostd ja tyokokemuksesta

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin 66—70 §:ssé ja 73 §:ssd tarkoitetun sovel-
tuvan ammatillisen tutkinnon tai sitd tdydentdvén koulutuksen tarkemmasta oppisisallosta.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetdin tarkemmin 66—68 §:ssd edellytetyn tyokokemuksen
tarkemmasta madrittelysta.

75§
Valtuutettu tarkastaja ja valtuutettu laitos

Valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos voi tehdé sdhkdlaitteistojen varmennus- ja méaéra-
aikaistarkastuksia siten kuin tdssé laissa sédddetdan.

76 §

Pdtevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyviksyminen ja
rekisteri-ilmoitus

Sahkoturvallisuusviranomainen hyvéksyy hakemuksesta pétevyydenarviointilaitoksen, val-
tuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan varmistuttuaan, ettd hyviksymisen edellytykset téyt-
tyvit.

Hyviksymispédtoksessd médritelladn laitoksen ja valtuutetun tarkastajan pétevyysalue, tehti-
viét, toimiala ja vahvistetaan laitoksen ja valtuutetun tarkastajan valvontaan liittyvét jérjestelyt
sekd asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen ja valtuutetun tarkastajan toimintaa koskevia vaa-
timuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtévien asianmukainen suorittaminen. Pa4tos
voidaan antaa médrdajaksi tai toistaiseksi voimassa olevana. Valtuutetun tarkastajan hyvéksymi-
nen on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on tehtévé séh-
koéturvallisuusviranomaiselle ilmoitus 86 §:ssi tarkoitettuun rekisteriin merkitsemisté varten. Pa-
tevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen on ilmoituksessa mainittava 86 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetut tiedot ja valtuutetun tarkastajan on ilmoituksessa mainittava 86 §:n 3 momentissa
tarkoitetut tiedot. Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan
on tehtdva sdhkoturvallisuusviranomaiselle ilmoitus edelld mainittujen tietojen oleellisista muu-
toksista kuukauden kuluessa muutoksesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sddnnoksid pétevyydenarviointilaitok-
sen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyviksymistd koskevan hakemuksen ja rekis-
teri-ilmoituksen sisallosta.
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77 §
Pdtevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen hyviksymisen edellytykset

Pétevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen hyviksymisen edellytyksend on, etti:

1) laitos on pitevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen tehtévid koskevassa toimin-
nassaan riippumaton ja puolueeton;

2) laitoksella on kiytdssdén riittdvésti ammattitaitoista henkilostod, jolla on hyvé tekninen ja
ammatillinen koulutus seké riittdvén laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttavissé tehtavis-
sd;

3) laitoksen tarkastuksista vastaavalla henkil6lld on pitevyystodistus, joka oikeuttaisi toimi-
maan tarkastettavan sihkolaitteiston rakentajan séhkotdiden johtajana, ja laitoksen tarkastajat
tayttavat 73 §:ssd sdddetyt itsendisen tyoskentelyn edellytykset;

4) laitoksella on kdytossédén toiminnan edellyttimat laitteet, vélineet ja jérjestelmat;

5) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu jérjestelma, jolla toiminnan laatu varmis-
tetaan sdhkoturvallisuuden osalta, sekd asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittdva vastuuvakuutus toimin-
nasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

Pétevyydenarviointilaitokseksi ja valtuutetuksi laitokseksi hyvéksymistd hakevan on osoitet-
tava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikon (FINAS-akkreditointipalvelu) tai
muun akkreditointielinten tarkastuslaitoksia koskevaan vastavuoroiseen tunnustamissopimuk-
seen kuuluvan akkreditointielimen arvioinnilla tayttivénsd 1 momentissa sdddetyt edellytykset.

Pétevyydenarviointilaitos ja valtuutettu laitos voi kéyttdd ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja
muita palveluja. Téll6in laitoksen on huolehdittava, ettd kyseisen palvelun suorittaja tayttda vas-
taavasti 1 momentissa siddetyt edellytykset. Laitos vastaa alihankkijalla teettiméstdin tyosta.
Laitoksen on pidettidvd sdhkoturvallisuusviranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat ali-
hankkijan patevyyden arviointia. Laitoksen on viipymaéttd tehtdva ilmoitus kdyttdmastdin ali-
hankkijasta sdhkoturvallisuusviranomaiselle rekisteriin merkitsemistid varten. Rekisteri-ilmoi-
tuksessa on mainittava 86 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot.

78 §
Valtuutetun tarkastajan hyvdksymisen edellytykset

Valtuutetun tarkastajan hyvéiksymisen edellytykseni on, ett:

1) tarkastaja on tarkastustehtévid koskevassa toiminnassaan riippumaton ja puolueeton;

2) tarkastajalla on riittdvd ammattitaito ja kokemus seké pétevyystodistus, joka oikeuttaisi toi-
mimaan tarkastettavan sihkolaitteiston rakentajan sdhkotoiden johtajana;

3) tarkastajalla on kéytdssddan toiminnan edellyttdmat laitteet, vilineet ja jérjestelmit;

4) tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten hdn varmistaa toimintansa laadun sdhkoéturvallisuu-
den osalta;

5) tarkastajalla on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittdva vastuuvakuutus toi-
minnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.
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79 §
Laitoksen ja valtuutetun tarkastajan velvollisuudet

Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan tulee seurata toi-
mialansa sdénnosten ja standardien kehittymisté sekd toimia yhteistydssé toimialansa muiden lai-
tosten ja valtuutettujen tarkastajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmis-
tamiseksi on tarpeen.

Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on annettava
sdhkdturvallisuusviranomaiselle vuosittain kertomus toiminnastaan.

Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on ilmoitettava
sdahkoturvallisuusviranomaiselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta hyvaksymisen edelly-
tysten tiyttymiseen.

80 §
Virkavastuu ja hyvdn hallinnon periaatteet

Pétevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen henkilokunta seké valtuutettu tarkastaja
toimivat tdssd laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtdvid hoitaessaan rikosoikeudellisella virka-
vastuulla.

Pétevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on téssi laissa
tarkoitettuja julkisia hallintotehtévié hoitaessaan noudatettava, mité viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999), hallintolaissa (434/2003), sdhkdisestd asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) ja kielilaissa (423/2003) sdddetdén. Vahingonkor-
vausvastuusta sdddetddn vahingonkorvauslaissa (412/1974).

81§
Laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyviksymisen peruuttaminen

Jos valtuutettu laitos, valtuutettu tarkastaja tai pitevyydenarviointilaitos taikka laitoksen
77 §:n 3 momentissa tarkoitettu alihankkija toimii sd&nnosten tai méérdysten vastaisesti taikka ei
tdytd sdddettyjd vaatimuksia tai noudata padtoksessa asetettuja ehtoja ja rajoituksia, sdhkoturval-
lisuusviranomaisen on asetettava laitokselle tai valtuutetulle tarkastajalle riittdvd madraaika asian
korjaamiseksi.

Sahkoturvallisuusviranomaisen on peruutettava antamansa hyvéksyminen, jos laitos tai val-
tuutettu tarkastaja ei ole korjannut olennaisia tai vakavia puutteita, rikkomuksia tai laiminlyonte-
jd annetussa mdérdajassa ta endd-tiyti & i

82 §

Sdahkotyoturvallisuuden vaatimukset

Sahkotyossd, kayttotyossa ja sdhkolaitteiston ldhelld tehtdvissa tydssé, jossa voi aiheutua sih-
koéiskun tai valokaaren vaara, noudatetaan tySturvallisuuslakia. Liséksi tydssd on noudatettava té-
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mén lain olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat tyokohteen turvallisuudesta huoleh-
tivan henkilon nimeémistd, ohjeita ja opastusta, tydsséd kéytettidvid vilineitd, tydmenettelyjé, va-
roitusmerkintdjen kayttod seki tyontekijoiden ja sivullisten vaaralliselle alueelle joutumisen es-
tamista.

Edelld 1 momentissa tarkoitettuja olennaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan 56 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetussa maallikkotyOssd soveltuvin osin siten, ettd voidaan riittdvéasti varmistua
sahkdtyoturvallisuudesta.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetéén tarkemmin 1 momentissa tarkoitetuista olennaisista tur-
vallisuusvaatimuksista.

83§
Turvallisuusvaatimusten tdyttdminen

Tyon katsotaan tiyttdvan 82 §:ssd tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos se teh-
dédén soveltaen 84 §:ssé tarkoitettuja standardeja tai julkaisuja.

Turvallisuusvaatimusten tdyttyminen on tarvittaessa | momentista poiketen mahdollista osoit-
taa noudattaen, mitd 85 §:ssd sdddetdan.

84 §
Sovellettavat standardit ja julkaisut

Sahkoturvallisuusviranomainen julkaisee luettelon niisté standardeista, joita noudattaen katso-
taan sdhkdtyoturvallisuuden tdyttdvén tdimén lain olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Jos standardeja ei tiettyjen tyomenetelmien tai sdhkolaitteistojen osalta ole laadittu, voidaan
soveltaa standardeihin verrattavia julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin turvallisuusvaatimuk-
siin on vahvistettu 1 momentin mukaisesti.

85§
Standardeista poikkeaminen

Standardeista voidaan tarvittaessa poiketa, jos vastaava turvallisuustaso voidaan muutoin saa-
vuttaa.

Poikkeamisesta on laadittava kirjallinen selvitys ennen séhkotyon tai kdyttotyon aloittamista.
Selvityksen tulee olla siten laadittu, ettd sen perusteella voidaan todeta vaatimusten tayttyminen.
Poikkeamisen kédyttoonottoon on oltava sdhkotdiden johtajan tai kéytdn johtajan kirjallinen vah-
vistus.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetddn tarkemmin standardista poikkeamismenettelyn yksi-
tyiskohdista.
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86 §
Sdahkoturvallisuusviranomaisen rekisteri ja julkinen tietopalvelu

Sahkoturvallisuusviranomainen pitdéd toiminnanharjoittajista, valtuutetuista tarkastajista, val-
tuutetuista laitoksista ja patevyydenarviointilaitoksista rekisterid ndiden toiminnan valvontaa var-
ten sekd sen varmistamiseksi, ettd sdhkdtyopalveluja tarvitsevat voivat varmistua toiminnan
asianmukaisuudesta. Rekisteriin merkityt tiedot on poistettava viipymaétté, kun ne eivit ole enda
tarpeen toiminnan valvontaa varten.

Rekisteriin merkitidn toiminnanharjoittajista:

1) luonnollisen henkildn nimi, henkildtunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja
yhteisdtunnus, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;

2) oikeushenkilon toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisdtunnus ja sen toimi-
paikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;

3) sdhkotodiden johtajan nimi, henkildtunnus ja muut yhteystiedot;

4) rekisterdintitunnus;

5) toiminnanharjoittajalle ja séhkdtoiden johtajalle 95 §:n nojalla maératyt seuraamukset.

Rekisteriin merkitddn valtuutetusta tarkastajasta:

1) luonnollisen henkildn nimi, henkildtunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja
yhteisdtunnus, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;

2) valtuutuksen laajuus;

3) rekisterdintitunnus;

4) valtuutetun tarkastajan hyvéksymisen peruuttaminen.

Rekisteriin merkitdén valtuutetuista laitoksista ja patevyydenarviointilaitoksista:

1) toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisotunnus ja sen toimipaikan osoite,
jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;

2) valtuutuksen laajuus;

3) rekisterdintitunnus;

4) laitoksen hyvéksymisen peruuttaminen;

5) laitoksen alihankkijan nimi, henkilotunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja
yhteisdtunnus, péatevyysalue, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteys-
tiedot.

Sen estdmattd, mitd viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa
sdddetdén, sdhkoturvallisuusviranomainen voi séhkoisen tietoverkon kautta julkaista tiedon
55 §:n mukaisen ilmoituksen tehneen toiminnanharjoittajan nimestd, toiminimestd, toimipaikan
osoitteesta, yritys- ja yhteisdtunnuksesta, rekisterdintitunnuksesta ja séhkotdiden johtajan nimes-
td sekd valtuutetun tarkastajan nimestd, toiminimestd, valtuutetun laitoksen ja pétevyydenar-
viointilaitoksen toiminimesté, toimipaikan osoitteesta, yritys- ja yhteisdtunnuksesta, rekisterdin-
titunnuksesta ja valtuutuksen laajuudesta (julkinen tietopalvelu). Julkisesta tietopalvelusta tietoja
voi hakea ainoastaan yksittdisind hakuina kdyttden hakuperusteena rekisterdidyn toiminnanhar-
joittajan nimed tai toiminnanharjoittajan toimintaoikeutta tai sahkotoiden johtajan nimed tai kun-
taa. Sdhkoturvallisuusviranomaisen tulee poistaa toiminnanharjoittajaa ja sihkotdiden johtajaa
koskevat tiedot vélittomasti julkisesta tietopalvelusta, jos toiminnanharjoittaja tai sdhkotdiden
johtaja on lopettanut toimintansa tai jos sdhkoturvallisuusviranomainen on kieltdnyt toiminnan-
harjoittajan tai sihkotdiden johtajan toiminnan. Sdhkoturvallisuusviranomaisen tulee poistaa val-
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tuutettua tarkastajaa, valtuutettua laitosta ja pédtevyydenarviointilaitosta koskevat tiedot valitto-
maésti julkisesta tietopalvelusta, kun hyviksyminen on peruutettu tai toiminta on lopetettu.

5 luku
Valvonta
87 §
Valvonnan ohjaus

Témén lain sddnndsten noudattamista koskevan valvonnan ohjaus kuuluu ty6- ja elinkeinomi-
nisteriolle.

88 §
Valvontaviranomainen

Tdamén lain noudattamista valvoo sdhkoturvallisuusviranomainen. Sdhkoturvallisuusviran-
omaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

89§
Sdhkoturvallisuusviranomaisen oikeus saada tietoja

Sahkoturvallisuusviranomaisella on oikeus saada valvontaa varten vélttdméttomat tiedot talou-
den toimijalta, toiminnanharjoittajalta, séhkotdiden johtajalta, sdhkdlaitteiston haltijalta ja kay-
ton johtajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myds sellaisia valvonnan kannalta valttiméattomia tie-
toja, jotka yksityisti liike- tai ammattitoimintaa, yksityisen taloudellista asemaa tai terveydenti-
laa koskevina taikka muutoin ovat viranomaisen hallussa ollessaan salassa pidettivid viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Sahkoturvallisuusviranomaisella on oikeus saada salassapitosddnndsten estdméttd valvontaa
varten valttimattomét tiedot myds valtuutetulta laitokselta, valtuutetulta tarkastajalta ja patevyy-
denarviointilaitokselta.

90 §
Tiedonsaanti viranomaiselta ja salassa pidettivien tietojen luovuttaminen

Sahkoturvallisuusviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden ja muiden tiedonsaantia
koskevien rajoitusten estimaétti saada valvonnan tai sihkdtapaturmien syiden selvittdmisen kan-
nalta valttdmattomia tietoja toiselta viranomaiselta.

Sahkoturvallisuusviranomainen saa salassapitosddnndsten estdméttd luovuttaa valvonnassa
saamiaan tietoja yksityisen tai yhteison taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta
taikka yksityisen henkildkohtaisista oloista:
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1) syyttédjélle syyteharkintaa varten ja poliisille ja muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksen
ehkéiisemiseksi tai selvittdmiseksi;

2) pelastusviranomaiselle sekd tydsuojelu-, ympéristonsuojelu- ja kuluttajansuojaviranomai-
selle, jos tiedon luovuttaminen on viranomaisen tehtdvien suorittamisen kannalta valttimatonta;

3) toimivaltaiselle toisen valtion viranomaiselle ja kansainviliselle toimielimelle Euroopan
unionin sdddokseen tai Suomea sitovaan kansainviliseen sopimukseen perustuvan velvoitteen
tayttdmiseksi.

91§
Oikeus tehdd tarkastuksia

Sahkéturvallisuusviranomaisella on oikeus tdmén lain noudattamisen valvontaa varten tehda
tarkastuksia sekd paistd sdhkolaitteen tai -laitteiston valmistus-, rakennus-, korjaus-, huolto-, va-
rastointi- ja myyntipaikalle seké sdhkdlaitteen tai -laitteiston kdyttopaikalle. Tarkastuksissa nou-
datetaan, mitd hallintolain 39 §:ssé sdddetddn.

Velventatoimenpiteet-voidaan-wlottaaPysyviisluonteiseen asumiseen kaytettyihin tiloihin voi-
daan ulottaa 1 momentissa sééddetty tarkastus vain, jos on todenndkoisié syitéd epdilla, etté tiloissa
oleva sdhkolaite tai -laitteisto aiheuttaa vakavaa hairiotd radioviestinnille, sahkonjakelu- tai vies-
tintdverkoille taikka niihin kytketylle sdhkolaitteelle tai -laitteistolle, ja on syytd epéilld 117 §m 1
momentin 1—3, 8, 18, 21 tai 22 kohdassa tarkoitettua sdhkoturvallisuutta koskevien sddnndsten
rikkomista, ja tarkastus on valttdméton ihmisten eldmén, turvallisuuden tai elinkeinon suojaami-
seksi.

92§
Vaatimusten vastaisen sdhkolaitteiston tarkastaminen

Jos séhkoturvallisuusviranomaisella on perusteltua syyté epéilld, ettd sdhkolaitteisto ei téaytd 31
tai 40 §:n vaatimuksia, silld on oikeus teettdd sdahkolaitteiston tarkastus tai maaratd sdhkolaitteis-
ton haltija tarkastuttamaan séhkolaitteisto.

Jos sdhkdturvallisuusviranomainen teettdd sédhkolaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan
tutkimuksen ja séhkolaitteisto osoittautuu 31 tai 40 §:ssd sdddettyjen vaatimusten vastaiseksi,
sdhkdturvallisuusviranomainen voi velvoittaa séhkdlaitteiston haltijan korvaamaan tarkastukses-
ta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Jos tarkastuksessa tai tutkimuksessa havaitaan, ettd
vaatimustenvastaisuus on aiheutunut sidhkolaitteiston rakentajan toimenpiteisté, sdhkoturvalli-
suusviranomainen voi velvoittaa rakentajan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheu-
tuneet kustannukset.

93§
Ulkopuolisen asiantuntijan kéytto

Sahkoturvallisuusviranomaisella on oikeus kiyttdd ulkopuolisia asiantuntijoita vaatimusten-
mukaisuuden tutkinnassa, testaamisessa ja arvioimisessa. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat séh-
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kéturvallisuusviranomaisen apuna osallistua timén lain mukaisiin tarkastuksiin seké tutkia ja tes-
tata sdhkolaitteita ja -laitteistoja.

Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tehtdvien edellyttdma asiantuntemus ja pétevyys.

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sdannok-
sid, kun hén hoitaa téssd pykéldssa tarkoitettuja tehtdvid. Vahingonkorvausvastuusta séddetddn
vahingonkorvauslaissa.

Ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole 91 §:n 2 momentissa sdddettyd oikeutta ulottaa valvonta-
toimia pysyvéisluonteiseen asumiseen kéytettyihin tiloihin.

94 §

Vaatimusten vastaista sdhkolaitetta tai -laitteistoa sekd sen huoltoa ja kdyttod koskevat sdhkétur-
vallisuusviranomaisen toimenpiteet

Jos séhkolaite tai -laitteisto ei ole tdmén lain mukainen taikka sen huolto tai kiytto ei ole timén
lain mukaista, sdhkdturvallisuusviranomainen voi méérétd sdahkdlaitteen tai -laitteiston haltijan
korjaamaan puutteellisuudet ja laiminlydnnit mairdajassa taikka kieltda sdhkolaitteen tai -laitteis-
ton kdyton. Sadhkdturvallisuusviranomainen voi tarvittaessa vaatia sdhkolaitteen tai laitteiston
erottamista sdhkoverkosta. Sdhkdturvallisuusviranomainen ei kuitenkaan voi kieltda jakeluver-
konhaltijan séhkolaitteiston kéyttod, jos kiellosta aiheutuu kohtuutonta haittaa séhkon kayttéjille.

Jos s@hkdlaitteiston verkosta erottaminen on teknisesti tarkoituksenmukaista tehdé laitteistoa
syottdvan verkkoyhtion sidhkolaitteistossa, on verkkoyhtion tehtiva erottamistoimenpide séhko-
turvallisuusviranomaisen sitd pyytdessa.

95§
Pakkokeinot

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata tété lakia tai sen nojalla annettuja sddnnoksid tai madrayk-
sid, sdhkdturvallisuusviranomaisen on kehotettava toiminnanharjoittajaa korjaamaan puutteen
mairdajassa. Jos sdhkdtoiden johtaja tai kdyton johtaja ei tehtdvadnsa hoitaessaan noudata tatd la-
kia tai sen nojalla annettuja sd&nnoksid tai médrdyksid, sdhkoturvallisuusviranomainen voi antaa
hénelle varoituksen. Jos puutteet tai laiminlydnnit ovat vakavia tai olennaisia eiké annetusta ke-
hotuksesta tai varoituksesta huolimatta puutteita tai laiminlyontejé ei ole korjattu, séhkoturvalli-
suusviranomainen voi kieltdd osaksi tai kokonaan toiminnanharjoittajan, sahkdtoiden johtajan tai
kayton johtajan toiminnan mééréajaksi tai toistaiseksi.

Sahkoturvallisuusviranomaisen on ilmoitettava vélittomasti toiminnanharjoittajalle sahkotoi-
den johtajalle antamastaan varoituksesta tai toimintakiellosta sekd séhkolaitteiston haltijalle ky-
ton johtajalle antamastaan varoituksesta tai toimintakiellosta.

Jos 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on kyse vakavista puutteista, sahkdturvallisuusvi-
ranomainen voi miératd médriajaksi toiminnanharjoittajan kaikki véhéistd suuremmat sdhkdlait-
teistot varmennustarkastettavaksi.
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96 §
Uhkasakko ja teettimisuhka

Sahkoturvallisuusvallisuusviranomainen voi tehostaa timén lain nojalla antamaansa kieltoa tai
médrdystd uhkasakolla tai uhalla, ettd tekematti jitetty toimenpide teetetién laiminlydjén kustan-
nuksella. Uhkasakosta ja teettdmisuhasta sdddetédén uhkasakkolaissa (1113/1990).

97§

Vaatimusten vastaista toimintaa koskevat valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen toi-
menpiteet

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos tarkastuksen yhteydessé havaitsee, ettd sdhko-
laitteen tai -laitteiston kéyttd aiheuttaa vilittdmén vaaran, sen on ilmoitettava tastd kirjallisesti
sdhkolaitteen tai -laitteiston haltijalle sekéd kehotettava lopettamaan séhkolaitteen tai laitteiston
kaytto ja erottamaan se sdhkoverkosta. Tarkastuksen tehneen on léhetettiava ilmoituksesta viipy-
maéttd jaljennds sdhkoturvallisuusviranomaiselle, jonka on ryhdyttéva tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos havaitsee varmennustarkastuksessa tai maara-
aikaistarkastuksessa vakavia puutteita, sen on méérattéva tarkastuksen kohteena oleva sédhkolait-
teisto tarkastettavaksi uudelleen. Séhkolaitteiston haltijan on tilattava uusintatarkastus kolmen
kuukauden kuluessa tarkastusméérayksen antamisesta. Vain hyvin perustellusta syysté tarkastuk-
sen voi tilata muulta kuin alkuperéiseltd tarkastuksen suorittajalta.

Valtuutetun tarkastajan ja valtuutetun laitoksen on ilmoitettava sdhkoturvallisuusviranomai-
selle vuosittain uusintatarkastukseen joutuneiden varmennustarkastettujen kohteiden rakentajat
sekd yhteenveto uusintatarkastukseen méérétyistd sdhkolaitteistoista.

Jos tarkastuksessa havaitaan sidhkolaitteessa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puutteita, jotka
véhentdvit sen kdyton turvallisuutta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen on ilmoitet-
tava téstd sdhkolaitteen tai -laitteiston haltijalle.

98 §
Poliisin virka-apu
Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua sahkdturvallisuusviranomaiselle tdmén lain nou-

dattamisen valvomiseksi ja tdytdntoon panemiseksi. Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua
saddetdén poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssé.
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6 luku
Vahinko ja haitta
99 §
Tuottamuksesta riippumaton vastuu

Vahinkoa aiheuttaneen sdhkdlaitteen tai -laitteiston haltija on tuottamuksesta riippumatta vel-
vollinen korvaamaan sdhkdvahingon, jollei tdssd luvussa toisin sdddeta.

100 §
Vahingonkorvausvastuun rajoitukset

Sahkolaitteen tai -laitteiston haltija ei ole timén lain mukaan vastuussa sdhkovahingosta, jos:

1) sdahkdvahinko on aiheutunut toiselle sdhkolaitteelle tai -laitteistolle, jonka nimellisjénnite on
yli 400 volttia; tai

2) sahkdvahingon on aiheuttanut sellainen kiinteiston sisdiseen sdhkdhuoltoon kuuluva sdhko-
laite tai -laitteisto taikka siihen liitetty sdhkdlaite tai -laitteisto, jonka nimellisjdnnite on enintddn
400 volttia.

101 §
Sdhkovahingon sovittelu

Jos vahingon kérsinyt on myotavaikuttanut vahinkoon taikka jos muu sdahkolaitteeseen tai lait-
teistoon tai sen kéyttdmiseen kuulumaton seikka on myds ollut vahingon syyné, vahingonkor-
vausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella.

Korvausta henkilovahingosta saadaan myotévaikutuksen takia alentaa vain, jos vahingon kér-
sinyt itse tai tapauksessa, jossa elatusvelvollinen on saanut surmansa, surmansa saanut on myo-
tavaikuttanut vahinkoon muuten kuin lievélla tuottamuksella.

102 §

Vahingonkorvauslain soveltaminen

Vahingonkorvausta mairattdessd on noudatettava, mitd vahingonkorvauslain 5 luvussa, 6 lu-
vun 2 ja 3 §:ssd sekd 7 luvun 3 §:ssd sdddetddn.

103 §
Sdhkolaitteen tai -laitteiston omistajan vastuu

Sahkolaitteen tai -laitteiston omistaja, joka on luovuttanut laitteen tai laitteiston toisen hallin-
taan, vastaa sihkdvahingosta laitteen tai laitteiston arvoon asti kuten laitteen tai laitteiston haltija.
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Laitteen tai laitteiston haltija on velvollinen korvaamaan omistajalle timén suorittaman mééarén,
jollei tuomioistuin harkitse, etté vahinko jéd omistajan vastattavaksi.

104 §
Korvauksen vanhentumisaika

Téhén lakiin perustuvaa korvausta sahkdvahingosta on vaadittava kahden vuoden kuluessa va-
hingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

105 §
Vahingonkorvaus muun lain nojalla

Tama laki ei rajoita vahinkoa kérsineen oikeutta korvaukseen sihkdvahingosta sopimuksen
perusteella taikka vahingonkorvauslain, tuotevastuulain (694/1990) tai muun lain nojalla.

106 §
Mitdttomdt sopimusehdot

Jakeluverkonhaltijan ja enintdéin 400 voltin nimellisjénnitteelld sen verkkoon liitetyn séhkon-
kayttdjan vilisen liittymistd koskevan sopimuksen ehto, jolla rajoitetaan vahinkoa kérsineen
oikeutta tdimén lain mukaiseen korvaukseen, on mitaton.

Ennen vahingon ilmenemistd tehdyn, muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen ehto,
jolla rajoitetaan vahinkoa kérsineen oikeutta timén lain mukaiseen korvaukseen henkilovahin-
gosta taikka yksityiseen kéyttoon tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kirsineen péadasiassa
sellaiseen tarkoitukseen kédyttdmalle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, on mitéton.

107 §
Takautumisoikeus vahingon aiheuttajalta
Sdhkolaitteen tai -laitteiston omistaja tai haltija, joka on suorittanut timén lain mukaista kor-

vausta, on oikeutettu vaatimaan suorittamansa méérén vahingon aiheuttajalta timén korvausvas-
tuuta koskevien perusteiden mukaan.

108 §
Sdhkolaitteiston aiheuttama hdirio tai vaara
Jos séhkolaitteisto aiheuttaa héirioté tai vaaraa toiselle sdhkolaitteistolle tai sen kéytolle taikka
aiheuttaa sen vilitykselld hdirioti tai vaaraa, vaikka molemmat sédhkolaitteistot ovat médrdysten
ja hyvén teknisen tavan mukaisia, myohemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee, jollei 2

momentista muuta johdu, suorittaa laitteistossaan hdirion tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toi-
menpiteet.
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Jos héirid tai vaara on poistettavissa | momentissa tarkoitetuista toimenpiteisti aiheutuvia kus-
tannuksia huomattavasti pienemmin kustannuksin muuttamalla tai tdydentdmailld aikaisemmin
rakennetun laitteiston teknisté rakennetta ja timé voidaan tehdd aiheuttamatta laitteiston toimin-
nalle kohtuutonta haittaa, aikaisemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee suorittaa tarvittavat
muutokset tai tdydennykset laitteistossaan.

109 §
Sdhkolaitteiston omistajan korvausvelvollisuus
Myo6hemmin rakennetun sdhkdlaitteiston omistaja on velvollinen korvaamaan 108 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannukset. Kustannuksia mééréttiessé on otettava huo-
mioon toimenpiteestd aikaisemmin rakennetun laitteiston omistajalle laitteiston suorituskyvyn tai
kayttokustannusten muuttumisen takia mahdollisesti aiheutunut hyoty tai haitta.
110 §
Sdhkolaitteiston rakentamisajankohta
Kahdesta séhkolaitteistosta tai -laitteiston osasta myohemmin rakennetuksi katsotaan se, jon-
ka rakentaminen on aloitettu myohemmin. Jos laitteiston tai sen osan kayttotapaa tai teknisté ra-
kennetta muutetaan siten, etté laitteisto tai sen kaytto aiheuttaa 108 §:ssé tarkoitettua héirita tai
vaaraa taikka ettd laitteisto tulee héiri6lle tai vaaralle oleellisesti alttiimmaksi, katsotaan laitteisto
kuitenkin tiltd osin muutoksen ajankohtana rakennetuksi.
111§
Erimielisyyden ratkaiseminen hdirion ja vaaran poistamistilanteessa
Jos sdhkolaitteiston omistajat eivit padse yksimielisyyteen 108—110 §:ssé tarkoitetun héirion
tai vaaran poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteisté, asian ratkaisee sdhkoturvallisuusviranomai-
nen, jollei muuta ole sovittu.
112§
Sdhkélaitteen aiheuttama vaara tai hdirio
Mitd 108—111 §:ssé sdddetddn sihkolaitteistosta, koskee my0s yksittdistd sdhkolaitetta.
113§
Rakennetun sdhkolaitteiston siirtiminen tai muuttaminen
Jos séhkolaitteiston tai sen osan rakennustdiden aloittamisen jadlkeen sen ldheisyyteen on ra-

kennettu tai tulee rakennettavaksi maantie, kulkuvéyla, rautatie, lentokenttd, kaasu-, vesi- tai muu
vastaava johto taikka rakennus tai muu rakennelma siten, ettd sdhkdlaitteistoa on yleisen turval-
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lisuuden vuoksi tai laitteiston suojaamiseksi siirrettdva tai muutettava, sdhkolaitteiston omistaja
on velvollinen suorittamaan tarpeelliset muutokset. Siitd aiheutuvat kustannukset on kuitenkin
tien, vaylédn, lentokentdn, johdon, rakennuksen tai rakennelman omistajan korvattava.

114§
Onnettomuudesta ilmoittaminen ja onnettomuuden tutkinta

Poliisin, pelastus- ja tydsuojeluviranomaisen ja jakelualueen jakeluverkonhaltijan on ilmoitet-
tava sidhkoturvallisuusviranomaiselle vakavasta vaaratilanteesta ja vakavia henkil6-, omaisuus-
tai ympadristovahinkoja aiheuttaneesta vahinkotapahtumasta, jossa séhkolaite tai laitteisto on ol-
lut osallisena.

Henkildvahinkoa on pidettévéd vakavana, jos sen seurauksena on kuolema tai vakava vahinko
terveydelle. Vakavana omaisuus- tai ympéristovahinkona on pidettdva muuta kuin vahéistd omai-
suus- tai ymparistovahinkoa. Vaaratilannetta on pidettivé vakavana, jos siitd on aiheutunut ilmei-
nen vakavan henkil6-, omaisuus- tai ymparistovahingon vaara.

Sahkoturvallisuusviranomaisen on tutkittava 2 momentissa tarkoitettu vakavia vahinkoja
aiheuttanut vahinkotapahtuma, jos séhkéturvallisuusviranomainen arvioi sen vahinkotapahtu-
man syyn selvittdmisen tai vahinkotapahtumien ehkdisyn kannalta tarpeelliseksi. Sdhkoturvalli-
suusviranomaisella on oikeus tutkia myds muut sahkdn aiheuttamat vahinkotapahtumat ja vaka-
vat vaaratilanteet, jos se on vahinkotapahtuman syyn selvittdmisen tai vahinkotapahtumien eh-
kdisemisen kannalta tarpeellista.

Velvollisuudesta ilmoittaa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Onnettomuustutkintakeskuk-
selle sdddetddn turvallisuustutkintalain (525/2011) 16 §:ssi.

7 luku
Eriniiset sidnnokset
115§
Ilmoitetun laitoksen todistukset vaatimustenmukaisuudesta

Ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus tai vaatimustenmu-
kaisuustodistus, jos sdhkolaite tai -sdhkdlaitteisto tdyttdd timan lain vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on siilytettidva jdljenndkset 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista ja
niiden lisdyksisti sekd teknisistd asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettui-
na, kyseisen todistuksen voimassaolon pédéttymiseen saakka.

Valtioneuvoston asetuksella sdddetédén tarkemmin EU-tyyppitarkastustodistuksesta ja vaati-
mustenmukaisuustodistuksesta sekd niiden siséllosta.
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116 §
1lmoitetun laitoksen todistuksen antamatta jdttiminen tai sen peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos havaitsee, ettd sdhkdlaite tai -laitteisto ei tdytd sitd koskevia olennaisia tur-
vallisuusvaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute, eiki se saa antaa valmis-
tajalle todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jélkeen, ettei sdhkolaite tai -laitteisto endé
ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute ja tarvittaessa peruu-
tettava todistus valiaikaisesti tai pysyvésti.

Jos puutetta ei korjata tai toimenpiteilld ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tar-
peen mukaan peruutettava todistus viliaikaisesti tai pysyvésti tai mydnnettéva se rajoitettuna.

117§
Rangaistussddnnokset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo:

1) 7 §:n 1 momentissa sdddettyd velvollisuutta saattaa markkinoille ainoastaan 6 §:n vaatimuk-
set tayttiavia sdhkolaitteita,

2) 7 §:n 2 momentissa sdddettyd velvollisuutta valmistaa tai tuoda maahan ainoastaan 6 §:n
vaatimukset tdyttavid sdhkolaitteita,

3) 13 §:n 1 momentissa sdddettyéd valmistajan velvollisuutta varmistaa, ettd sdhkolaite on suun-
niteltu ja valmistettu olennaisten turvallisuusvaatimusten ja séhkomagneettista yhteensopivuutta
koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti,

4) 13 §m 2 momentissa sédddettyd valmistajan velvollisuutta suorittaa séhkolaitteelle soveltuva
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely tai laatia sdhkdlaitteen vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi tekniset asiakirjat,

5) 13 §:n 3 momentissa sdddettyd valmistajan velvollisuutta laatia sdhkdlaitteelle EU-vaati-
mustenmukaisuusvakuutus tai kiinnittdd sdhkolaitteeseen CE-merkintd sdhkolaitteeseen,

6) 14 §:n 1 momentissa sdddettyd valmistajan velvollisuutta huolehtia siité, ettd sarjatuotan-
nossa valmistettu sdhkolaite on vaatimusten mukainen,

7) 16 §:n 1 momentissa sdddettyd valmistajan velvollisuutta varmistaa, ettd markkinoille saa-
tettuun sdhkdlaitteeseen on liitetty vaaditut merkinnét, ohjeet ja turvallisuustiedot,

8) 18 §:n 1 momentissa sdddettyd maahantuojan velvollisuutta saattaa markkinoille ainoastaan
vaatimukset tdyttavid sdhkolaitteita,

9) 18 §m 2 momentissa sdddettyd maahantuojan velvollisuutta varmistaa, ettd valmistaja on
suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, séhko-
laitteeseen on kiinnitetty CE-merkintd, sdhkodlaitteen mukana on vaaditut asiakirjat, sdhkolait-
teessa on vaaditut merkinnit ja yhteystiedot sekd sdhkolaitteeseen liitetdén turvallisuustiedot ja
ohjeet,

10) 18 §:n 3 momentissa sdddettyd maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa sdhkolaitteeseen si-
sdltyvastd riskistd valmistajalle ja sdhkoturvallisuusviranomaiselle,

11) 21 §m 2 momentissa sdddettyd jakelijan velvollisuutta tarkistaa, ettd sdhkolaitteeseen on
kiinnitetty CE-merkinté, sen mukana on vaaditut asiakirjat, merkinnét, yhteystiedot seké turval-
lisuustiedot ja ohjeet,
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12) 21 §:n 3 momentissa sééddettyd jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle tai
maahantuojalle ja sdhkoturvallisuusviranomaiselle,

13) 25 §:n 1 momentissa séddettyd valmistajan tai maahantuojan velvollisuutta ryhtyd korjaa-
viin toimenpiteisiin,

14) 25 §m 2 momentissa sdddettyé jakelijan velvollisuutta varmistaa, ettd ryhdytdan korjaaviin
toimenpiteisiin,

15) 25 §:n 3 momentissa séddettyé talouden toimijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta,

16) 35 §:ssé sdddettyd sdhkolaitteiston haltijan velvollisuutta varmistaa sdhkolaitteiston turval-
lisuus kayton tai kdyttdolosuhteiden muuttuessa,

17) 36 §:ssé sdddettyéd velvollisuutta varmistaa, ettei sédhkolaitteistojen yhteen kytkemisesté
aiheudu vaaraa,

18) 41 §:n 2 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston rakentajan velvollisuutta varmistaa ennen
kiyttoonottoa, ettd sdhkolaitteisto on suunniteltu ja rakennettu turvallisuusvaatimusten ja sahko-
magneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti,

19) 43 §:n 1 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston rakentajan velvollisuutta tehda sdahkolait-
teistolle kdyttdonottotarkastus,

20) 45 §:ssd sdadettyd sdhkolaitteiston rakentajan tai sdhkdlaitteiston haltijan velvollisuutta
huolehtia varmennustarkastuksen tekemisesti,

21) 47 §:n 1 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia sdhkdlait-
teiston turvallisuudesta ja séhkdmagneettisesta yhteensopivuudesta,

22) 47 §:n 2 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia sdhkdlait-
teiston vikojen ja puutteiden poistamisesta,

23) 48 §:n 1 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia sdhkolait-
teiston kunnossapito-ohjelman laatimisesta ja sen noudattamisesta,

24) 49 §:ssd saddettyd sidhkolaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia madraaikaistarkastuk-
sen tekemisest,

25) 55 §:n 1 momentissa sééddettyd toiminnanharjoittajan velvollisuutta huolehtia sahkdtyon
edellytysten téyttymisesti,

26) 59 §:ssé sdddettyd sahkotdiden johtajan velvollisuutta,

27) 60 §:n 3 momentissa sdddettyd sdhkolaitteiston haltijan velvollisuutta tehdd ilmoitus séh-
kolaitteistosta ja sen kdyton johtajasta sdhkoturvallisuusviranomaiselle,

28) 62 §:ssé sdddettyd kdyton johtajan velvollisuutta,

29) 82 §:n tai sen nojalla sdddettya velvollisuutta noudattaa olennaisia turvallisuusvaatimuksia,

30) 94 tai 95 §:n nojalla annettua kieltoa tai madraysta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa sdddeti ankarampaa rangaistusta, sdéhkéturvallisuut-
ta koskevien sddnnésten rikkomisesta sakkoon.

Joka rikkoo tdmén lain nojalla mééréttya, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voi-
da tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

CE-merkintarikkomuksesta sdddetddn CE-merkintarikkomuksesta annetussa laissa (187/
2010).
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118 §
Muutoksenhaku sdhkéturvallisuusviranomaisen pddtokseen

Témén lain mukaiseen séhkoturvallisuusviranomaisen tekeméén hallintopaétokseen haetaan
muutosta siten kuin hallintolaink&yttolaissa sdddetién. Hallinto-oikeuden péaétokseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myontié valitusluvan.

Sahkoturvallisuusviranomaisen paétdstd on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin maéréa.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista seké teettdmis- tai keskeyttdmisuhan
asettamista ja tdytdntdon pantavaksi madradmistd koskevaan péitokseen saa kuitenkin hakea
muutosta siten kuin uhkasakkolaissa sdddetaén.

119 §

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen, pdtevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen tai val-
tuutetun tarkastajan pddtokseen

Ilmoitetun laitoksen, pitevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tar-
kastajan timén lain nojalla tekeméén padtokseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sié-
detdén.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun péétokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolaink&yttolaissa sdédetdan. Hallinto-oikeuden paitdkseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus mydntéa valitusluvan.

Ilmoitetun laitoksen, pitevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tar-
kastajan paatostd on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomai-
nen toisin maaras.

120 §
Sdhko- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta
Ty0- ja elinkeinoministerion ja sahkoturvallisuusviranomaisen apuna timén lain seka hissitur-
vallisuuslain sdénnosten kehittdmisté ja seurantaa varten on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi
asettama Sahko- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta.
Valtioneuvoston asetuksella sdddetédén tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehta-
Visti.
121 §

Voimaantulo

Téma laki tulee voimaan pédiviand kuuta 20 .
Talla lailla kumotaan sdhkoturvallisuuslaki (410/1996), jaljempéana kumottava laki.
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122 §
Siirtymdsddnnokset

Ennen tdmén lain voimaantuloa markkinoille saatetut sdhkdlaitteet ja -laitteistot, joiden vaati-
mustenmukaisuus on varmistettu timén lain voimaan tullessa voimassa olleiden sddnndsten mu-
kaisesti, saavat jadda markkinoille tdmén lain voimaan tullessa. Nihin sdhkdlaitteisiin ja laitteis-
toihin liittyvit todistukset vaatimustenmukaisuudesta jédvét edelleen voimaan.

Ennen tdmén lain voimaantuloa rakennettuja séhkolaitteistoja ei tarvitse muuttaa tdmén lain
mukaisiksi, jos niistd ei atheudu kenenkdén hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Ennen tdmén lain voimaantuloa mydnnetyt patevyystodistukset, erivapaudet ja poikkeusluvat
jéavat voimaan annetussa laajuudessa.

Toiminnanharjoittaja, joka on tehnyt ilmoituksen séhkotdistd sdhkoturvallisuusviranomaiselle
kumottavan lain nojalla tai on saanut jatkaa toimintaansa séhkolain (319/1979) siirtymasadnnok-
sen nojalla, saa jatkaa toimintaansa entisessi laajuudessaan.

Kumottavan lain nojalla myonnetyt sdhkdurakoitsijan varmennusoikeudet jéddvét voimaan
myOntdmispadtoksen voimassaolopdivaméddrddn asti, mutta kuitenkin enintdén viiden vuoden
ajaksi timin lain voimaantulosta.

Ennen 31 péivid toukokuuta 2010 myo6nnetyt sahkdturvallisuustutkinnosta annetut todistukset
ovat voimassa 72 §:n 3 momentista poiketen kymmenen vuotta.

Ennen tdimén lain voimaantuloa hyvéksytty valtuutettu laitos, patevyydenarviointilaitos ja val-
tuutettu tarkastaja voi ilman erillistd hyvéksyntéd jatkaa tésséd laissa tarkoitettuna valtuutettuna
laitoksena, pitevyydenarviointilaitoksena tai valtuutettuna tarkastajana nimedmispéétoksessa
mainituilla ehdoilla. Ennen lain voimaantuloa hyvéksytyn valtuutetun tarkastajan katsotaan téyt-
tdvan myds 78 §:n 2 kohdan vaatimuksen patevyystodistuksesta, jos hinen kelpoisuutensa on hy-
vaksymispaatoksessa katsottu riittdvaksi.

Jos séhkolaitteiston mééraaikaistarkastusten vili timén lain johdosta lyhenee, voidaan laitteis-
ton seuraava méadrdaikaistarkastus kuitenkin tehdéd noudattaen aikaisemmin voimassa ollutta tar-
kastusvilia.

Haettaessa muutosta ennen tdmén lain voimaantuloa annettuun hallintopiétdkseen sovelletaan
tdmén lain voimaan tullessa voimassa olleita sdannoksia.

Ty0- ja elinkeinoministerion 22 péivana lokakuuta 2014 asettama sédhkdturvallisuuden neuvot-
telukunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun saakka. Tdmién lain voimaantulon jidlkeen
sdhkdturvallisuuden neuvottelukunnalla tarkoitetaan tdmén lain mukaista S&hko- ja hissiturvalli-
suuden neuvottelukuntaa.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa sdénnoksessé taikka kumottavan lain nojalla anne-
tussa padtoksessd viitataan kumottavaan lakiin, timin lain soveltamisalan mukaisen viittauksen
on katsottava tarkoittavan timén lain vastaavaa sdédnnosté ja vastaavasti hissiturvallisuuslain so-
veltamisalan mukaisen viittauksen on katsottava tarkoittavan hissiturvallisuuslain vastaavaa
sdannosta.

47



Valiokunnan mietinté6 TaVM 24/2016 vp

Laki

eriitid tuoteryhmii koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti
muutetaan eriitd tuoteryhmié koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain (278/2016) 1, 2
ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 457/2016, seuraavasti:

1§
Soveltamisala

Téssi laissa sdddetddn hissiturvallisuuslain ( / ), mittauslaitelain (707/2011), painelaitelain
( /), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), rdjahdysvaa-
rallisissa tiloissa kdytettdviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjéarjestelmien vaatimustenmu-
kaisuudesta annetun lain( / ), rdjdhteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ( / ), sdhko-
turvallisuuslain ( / ) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 luvun soveltamisalaan kuuluvien
tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyvaksymisestd ilmoitetuiksi laitoksiksi ja
ndiden laitosten toimintaa koskevista velvollisuuksista.

28
Suhde muuhun lainsddddntoon

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kansallisesta akkreditointijarjestelméstd sddde-
tddn vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pétevyyden toteamisesta annetussa laissa
(920/2005).

Tamén lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvonnasta sdddetddn erdiden
tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa ( / ). Radiolaitteiden markkinavalvonnasta saa-
detién tietoyhteiskuntakaaren 30 luvussa.

5§
Toimivaltainen viranomainen

Ty6- ja elinkeinoministeri6 on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee hissiturval-
lisuuslain, mittauslaitelain, painelaitelain, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
annetun lain, rdjidhdysvaarallisissa tiloissa kaytettdvéksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjirjes-
telmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, rdjéhteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun
lain ja séhkoturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ar-
viointilaitosten nimedmisté ilmoitetuksi laitokseksi.
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Viestintévirasto on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee tietoyhteiskuntakaaren
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeémista il-

moitetuksi laitokseksi.
Toimivaltaiset viranomaiset valvovat hyvéksymiéén ilmoitettuja laitoksia.

Tama laki tulee voimaan pdivdand kuuta 20 .

Helsingissd 27.10.2016
Asian ratkaisevaan kisittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
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